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1. Echipa PSA

Denumire institutie

Nume si
prenume
persoana

CJ Apa Serv S.A.

Profesie

Date contact

Echipa PSA cu personalul din cadrul Apa Serv S.A. este stabilitd prin
documentul atasat planului de siguranta si denumit Decizia nr44
emisd de Directorul General al Apa Serv S.A. DI.
Angheluta loan Viad

din 05.02.2024

Directia de Sanatate Dr. Boca Medic specialist 0711915831
Publica, Neamt Dumitru Daniel 1giend igiena_mediului(@sant.ro
o T T e m T DY Croitoru” | Medie primar | T T 0746215315 T
Daniela igiend 1giena mediului@sant.ro
As. Blaga Asistent 0740170799
Nicoleta principal 1giena igiena mediului@sant.ro
Agentia pentru Protectia Nedelcu Viorica Consilier 0233 215049 /0233 219695
Mediului, Neamt Serviciu A. A. A. office@apmnt.anpm.ro
Sistemul de Gospodarire a | Ing. Stefan Sef Birou 0233217177
apelor, Neamt Glodeanu Gestiunea sgant@das.rowater
Resurselor de
Apa
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2. Descrierea sistemului de aprovizionare cu apa potabila zona Roman
Diagrama de flux este prezentatd in ANEXA nr. 1.

Aglomerarea Roman-Sabdoani face parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii
de apa sl apa uzatd in perioada 2014-2020 in cadrul cidruia sunt propuse lucriri de mvesﬂtu pentru
retele de distributie apa si retelele de canalizare ape uzate menajere.

Obiectivul este amplasat pe teritoriul administrativ al municipiului Roman, al comunei
Sabaoani, al comunei Cordun, judetul Neamt, astfel:
- frontul de captare Pildesti (frontul vechi) este amplasat pe teritoriile administrative ale satelor Pildesti
s1 Simionesti din comuna Cordun, pe malul stdng al rAului Moldova; .

-« frontul-de-captare-Simionesti (frontul-now)-este-amplasat-in- eontinuarea frontului vechi; in apropierea-~--- -

localitdtilor Simionesti si Cordun, pe malul stAng al rAului Moldova;

2.1. Sursa de alimentare cu apa
Alimentarea cu apa a aglomerérii Roman —Sabaoani este asigurati din urmaétoarele surse:

- Frontul de captare Pildesti (frontul vechi), amplasat pe teritoriul administrativ al comunei
Cordun, pe malul stang al raului Moldova;

- Frontul de captare Simionesti (frontul nou), amplasat pe teritoriul administrativ al comunei
Cordun, pe malul stdng al al rdului Moldova, in continuarea frontului vechi;

- sursa strand, amplasatd pe maul stdng al al rdului Moldova, in incinta strandului municipal,
fiind constituitd din 2 puturi forate si un cheson, sursa fiind in prezent desfiintata.

Caracteristicile tehnice ale surselor de alimentare cu apa sunt prezentate In continuare.

Frontul de captare Pildesti (frontul vechi)

Frontul este format din:
- 66 puturi forate (din care functionale sunt 65, unul fiind colmatat si neechipat) cu adincimi cuprinse .
intre 7,5+14 m, tubate cu conducte de PVC, cu diametru de 250 mm, lungime 3600 m.
- 7 chesoane din beton armat (din care functionale sunt 6, unul fiind colmatat, neechipat), cu adancime
de 8,5 m s1 diametre cuprinse intre 3-5 m, dispuse echidistant pe un aliniament de cca. 3600m.

Puturile forate sunt echipate cu pompe submersibile Aturia cu caracteristicile:

& Debit: Q=8+60 mc/h,

Inaltime de pompare: H=40+57 mCA,

&% Putere: P=0,75+7.5 kW.

Chesoanele sunt echipate cu pompe submersibile Aturia, Willo, Grundfos, cu caracteristicile:

4
Compania Judeteana Apa Serv SA Cont BRD Pigtra Neam:
NRC: JZ27/4588/2003 ROU4ABRIDEZBOSVEA ?e '%FE& 8]
CiF: RO1534€6437 Cont Trezoreria Plalra Neamt
Capital social ©.860.910 Lei ROATTREZ49150B8G XX X001562



Str. Locotenent Draghiescu, Nr. 20

Cod postal: 610125, Piatra Neamt, Roménia
tel: 0233 233340; fax: 0233 218837

in fiecare casa www.apaserv.eu; office@apaserv.ey

- Debit:Q=12+60 mc/h,

- Inaltime de pompare: H=3,5+60 mCA,

- Putere:P=3,0+7,5 kW. |

Pentru mésurarea debitului existd doud debitmetre ultrasonice Dn 600 mm, montate unul pe
conducta de aductiune care colecteazd apele de la puturile forate P1+P30 si unul pe conducta de
aductiune care colecteaza apele de la puturile forate P31+P66.

Frontul de captare Simionesti (frontul nou)

Frontul este format din:
- 28 puturi forate (din care 17 sunt functionale, 11 fiind colmatate) cu adancimi cuprinse Intre 8+10m,
tubate cu conducte din metal, cu diametru
“de1400m; T T
- un dren din tuburi de beton, cu diametre cuprinse intre 400-600 m si lungime 1040 m;
- un cheson colector al drenului, din tuburi de beton armat, cu diametru de 5 m si adancimea de 14 m.

Puturile forate sunt echipate cu pompe submersibile Aturia si Grundfos, cu caracteristicile:

&% Debit: Q=8+30 mc/h,

% Inaltime de pompare: H=2+60 mCA,

& Putere: P=0,75+5,5 kW.

Chesonul este echipat cu patru pompe submersibile:
v" doud pompe submersibile Willo, cu caracteristicile:

- Debit:Q=60+136 mc/h,

- Inaltime de pompare: H=60+80 mCA,

- Putere:P=7,5+18.,5 kW,
v' doud pompe submersibile Grundfos, cu caracteristicile:

- Debit:Q=40+60 mc/h,

- Inaltime de pompare: H=20+25 mCA,

- Putere:P=3-+5.5 kW.

Pentru masurarea debitului exista un debitmetru ultrasonic Dn 600 mm, montat pe conducta de
aductiune care iese din frontul Simionesti.

Bransament la conducta de aductiune de la frontul vechi

Acest bransament este utilizat pentru alimentarea cu api a satului Sabdoani.

Apa este pompatd din reteaua de distributie prin trei pompe submersibile Grundfos cu
caracteristicile:

- Debit:Q=64 mc/h,
Inaltime de pompare: H=29,2+40,8 mCA,
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- Putere:P=7.5 kW.
Pentru masurarea debitului existd un debitmetru ultrasonic Dn 100 mm, montat la statia de
pompe aferentd aductiunii din frontul Pildesti-Simionesti.

Capacitatea sursei Pildesti — Simionesti

¥ Frontul Pildesti

- 65 puturi forate functionale cu debit total mediu 387,34 I/s;

- 6 chesoane functionale cu debit total mediu 50 U/s;

Debitul total estimat raportat la capacitatea medie de buna functionare a pompelor submermbﬂe.
HHHHHHH .~—Ll.care_au fost echipate puturile si.chesoanele.este.de. 437,35 1/5. oo oo e e

J Frontul Simionesti

- 17 putur1 forate functionale cu debit total mediu 60,42 1/s;

- un dren cu un cheson colector cu debit total mediu 67,33 Is;
Debitul total estimat raportat la capacitatea medie de buna functionare a pompelor submersibile cu care
au fost echipate puturile si chesoanele este de 127,76 I/s.

Debitul total oferit de captarea Pildesti-Simionesti este de 565 1/s.

Puturile sunt puse in functiune in functie de necesitati astfel incét si fie realizati o exploatare
rationala a acviferelor interceptate, fara a se realiza la maxim exploatarea lor, care ar conduce in final la
epuizarea acviferelor si la colmatarea puturilor.

Puturile se exploateaza pe rind, ele putdnd functiona si toate odata, insi la capacititi mai mici
decat cele impuse de elctropompele submersibile si caracteristicile hidrogeologice ale acviferelor
Iinterceptate.

Pentru cele doud fronturi de captare au fost dimesionate zonele de protectie sanitara si
perimetrul de protectie hidrogeologicéd prin Studiul hidrogeologic intocmit de INHGA, Bucuresti, in
anul 2016 s1 care este anexat prezentei documentatii. .

Suprafetele corespunzatoare zonelor de protectie sanitard care apartin beneficiarului conform
hotdrdrilor de consiliu local si a actelor de consesiune inchiate intre beneficiar si proprietar sunt
prezentate in plansele anexate prezentei documentatii.

Conform art. 14 din H.G. nr. 930/2005 si a Ordinului M.M.P. nr. 1278/20.04.2011, pentru
forajele ce apartin captarii Pildesti - Simionesti, se instituie zonele de protectie sanitard cu regim sever
st cu regim de restrictie, materializate prin izocrone trasate cu ajutorul distantelor amonte si aval
corespunzatoare unui timp de tranzit in subteran de 20 de zile, respectiv de 50 de zile (Plansa 3 si
Plansa 4 din studiul hidrogeologic intocmit de INHGA -2016 si anexat).
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Zona de protectie sanitard cu regim sever a frontului este partial imprejmuita si marcata prin
placute avetizoare.

Se va urmari ca in perimetrul de protectie hidrogeologici s fie evitata deversarea oricaror tipuri
de deseurl, sd nu fie amplasate obiective industriale sau orice alte surse care ar putea avea efecte de
poluare a acestor zone de alimentare cu apa potabila.

Apa exploatatd din cele doud fronturi de captare se incadreaza prevederilor impuse de legea
. > cu toate modificarile s1 completérile ulterioare.

O\7®4R.2. a) Valorile debitelor medii, maxime si minime ale necesarului de api, ale cerintei la
gradul de recirculare a apei, debite de ape pluviale:

. Necesarul total de apa Mun. Roman : Q orar max = 1508.62 mc/h

s = Vemax= 15636 me; e Q@ zirmax =-180.97 s - o -+ V-anual max-=-5707. HM0-mitnrc-; - - s e -
Vmed=11972 mc ; Qzimed=138.561/s; V anual med = 4369.780 mii mc ;
Vmin=11243 mc ; Qzimin=130.121/s; V anual min =4103.695 mii mc ;

Necesarul total de apa com. Sabaoani : Q Orar max = 126.74 mc/zi

V max = 1474.40mc ; Qzimax=17.061/s; V anual max = 538.156 mii mc ;
V med = 1061.00 mc ; Qzimed=12.281/s; V anual med = 387.265 mii mc ;
V min =1014.60 mc ; Qzimin=11.741/s; V anual min = 370.329 mii mc ;
Necesarul total de apa din aglomerarea Roman-Sab#oani : Q orar max = 1635.36 mc/h
Vmax=17110.40 mc ; Qzimax=198.03 1/s; V anual max = 6245.296 mii mc ;
V med = 13033.00 mc ; Q zimed=150.841/s ; V anual med =4757.045 mii mc ;
V min = 12257.60 mc ; Qzimin=141.871/s; V anual min = 4474.024 mii mc ;

¥ Din care:

. a.) Sursa Pildesti (frontul vechi)

Necesarul total de apd din aglomerarea Roman-Sabaoani : Q orar max = 1340.99 mc/h
V max = 14030.52 mc ; Q z1 max = 162.401/s ; V anual max =5121.140 mii mc ;
V med =10687.06 mc ; Qzimed=123.701/s ; V anual med = 3900.777 mii mc ;
V min=10051.23 mc ; Qzimin=116.331/s; V anual min = 3668.700 mii mc ;

b.) sursa Simionesti (frontul nou)
Necesarul total de apa din aglomerarea Roman-Sabéoani : Q orar max = 294.36 mc/h

V max = 3079.87 mc ; Q zi max =35.64 /s ; V anual max = 1124.153 mii mc ;
7
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V med = 2345.94 mc ; Qzimed=27.151/s; V anual med = 856.268 mii mc ;
V min = 2206.40mc ; Qzimin=25.531/s; V anual min = 805.336 mii mc ;

Cerinta totala de apa din mun. Roman : Q orar max =2056.15 mc/h

V max =21342.42 mc ; Q zi max=247.01 l/s ; V anual max = 7789.983 mii mc :
V med =16306.13 mc ; Qzimed=188.721/s; V anual med = 2951.738 mii mc ;
Vmin=15346.14 mc ; Qzimin=177.61Us; V anual min = 5601.341 mii mc ;

Cerinta totala de apa din com. Sibaoani : Q orar max = 314.80 mc/h

V max = 2898.65 mc ; Q zimax =33.54 1/s; V anual max = 1058.007 mii mc : .
e ¥oed 2128 40me ;. ... . .Qzimed=24.631/s.;..... .....V.anual med =.776.866 miimec. ;. onooo

V min=1966.33 mc ; Qzimin=22.751s; V anual min=717.711 mii med ;

Cerinta totala de apa din aglomerarea Roman — Sibioani : Q orar max = 2370.95 mc/h

V max =24241.07 mc ; Q z1 max = 280.56 I/s ; V anual max = 8847.991 mi1 mc ;

V med = 18434.53 mc ; Qzimed=213.361/s; V anual med = 6728.604 mii mc ;

Vmin=17312.47 mc ; Q zi min=200.37 /s ; V anual min = 6319.052 mii mc ;

2.2.b) Ape meteorice:
Qpl=21991,20l/s — mun Roman  si Qpl=366,801/s — com. Sabaoani.
Conform STAS 1343 - gradul de asigurare dupa frecventa la sursi este de 80% :
- regim nominal = 18434,53 mc/zi ;
- regim minim = 17312,47 mc/zi ;
- regim de restrictie = 13850mc/zi .

2.2.c) Determinarea cantitatii de ape pluviale

Debitul de ape pluvial se determina cu relatia: Qpl=m x S x ® x I m (I/s), .
unde: m = coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul, functie de capacitatea de
inmagazinare a canalelor pe durata de calcul a ploii (t) :

t<40 min

m=0.8 .

Apele pluviale din municipiul Roman sunt directionate spre canale si rigole pluviale, pentru ca
apol sd ajunga printr-un sistem unitar in reteaua de canalizare a orasului, care preia apele pluviale si le

8
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directioneaza spre statia de epurare (care poate prelua un debit de cca. 12101/s), unde sunt supuse
procesulul de epurare, iar de acolo sunt evacuate 1n riul Siret.

Inainte de intrarea in Statia de Epurare, retelele si colectoarele de canalizare se racordeazi la
colectorul principal de ape uzate ordsenesti.

Pentru municipiul Roman, apele pluviale sunt direcsionate astfel:
- 0 parte din apele pluvial (cele din zona central, cu blocuri, strazi, alei) sunt colectate de citre reteaua
unitard de canalizare si ajunge in Statia de Epurare, in limita debitului de 1210 I/s;
- 0 alta parte din apele pluviale este directionata spre gura de varsare/deversorul din zona Favorit;
- Zona Bogdan Dragos — conductd PREMO, L=1000m, Dn=1200 mm - acest canal este folosit in cazul
unor debite mari care depdsesc capacitatea de prelevare a statiei de epurare.

Pentru combaterea incendiilor, beneficiarul are in municipiul Roman 132 hidranti, iar in

~-comuna -Sabdoant sunt-amplasatr-S-hidrantr-imzonele intenrs populate: ==« = - v e

2.3. Volumul de apa pentru stingerea din exterior a unui incendiu este:

Roman
Vext=3,6 xnxQiextxTe=3,6x2x10l/sx3h=777,6 mc
Debitul pentru refacerea rezervei de incendiu s-a calculate conform STAS 1343-1:2006 dupa formula:
QRI=(VRI/Tr1) x 24 (m3/z1)
VRI=Vi+Vcons
Vcons=ax(Qs or maxxTe, a=0,7
Necesarul de apa pentru combaterea efectiva a incendiului:
V1=0,6x2x2,5x10x60+36x1x5x3x3600=1800+194400=196200 1=196,20 m3
Necesarul de apd pentru consumul la utilizator pe durata stingerii incendiului:
Veons=axQs or maxxTe=0,7x2370,95x3=4978,99 m3 VRI=Vi+Vcons=196,20+4978,99=5175,19 m3
QRI=(VRI/Tr1)x24=(5175,19/24)x24=5175,19 m3/zi=59,89 1/s
VRI=4978 m3
— volumul rezervei intangibile
QRI=5175,19 m3
/z1 = 5989 1/s — refacerea rezervei de api cu acest debit in 2 ore
Rezerva de incendiu este asiguratad din cele patru rezervoare de inmagazinare din cadrul
sistemului de alimentare cu apa, capacitatea totalad a acestor rezervoare fiind de 10000 mc.

Satul Sabaoani
Din datele de proiectare ale beneficiarului, rezervorul de inmagazinare a apei care are volumul
V=900 mc de la Sabaoani a fost dimensionat pentru un volum de incendiu V=216 mc, si un debit
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intangibil Q=5,52 /s corespunzator, care va asigura cantitatea necesara pentru folosirea a doi hidranti

simultan timp de ore, cu un debit de 10 I/s.
Refacerea rezervei de incendiu este de 24 h.
La statia de pompare a fost instalata o pompé de incendiu cu Q=36mc/h si H=20 mCA.

(Grad de recirculare — nu este cazul.
2.4. Instalatii de apa

Surse de alimentare cu apa — Instalatii de captare
Conform datelor preluate de la beneficiar, sursele de alimentare cu api din cadrul frontului de
captare Pildesti-Simionesti prezintd urmatoarele caracteristici tehnice: .

n e msensne e -~ AadrORIUL de captare PildesSti (frontLVeCHI) ... oo e e e
- 66 puturi forate (din care funtionale sunt 65, unul fiind colmata si neechlpat) cu adanmml

cuprinse intre 7,5+14m, tubate cu conducte de PVC, cu diametru de 250mm, lungime 3600 m;

- 7 chesoane din beton armat ( din care functionale sunt 6, unul fiind colmatat, neechipat), cu
‘adancime de 8,5m si diametre cuprinse intre 3-5 m, dispuse la echidistante de 3-5m pe un aliniament de
cca. 3600m.

Puturile forate sunt echipate cu pompe submersibile Aturia cu caracteristicile:

& Debit: Q=8+60 mc/h,

% Inaltime de pompare: H=40+57 mCA,

% Putere: P=0,75+7.5 kW.

Chesoanele sunt echipate cu pompe submersibile Aturia, Willo, Grundfos, cu caracteristicile:

- Debit:Q=12+60 mc/h,

- Inaltime de pompare: H=3,5+60 mCA,

- Putere:P=3,0+7,5 kW.

Pentru masurarea debitului existd doud debitmetre ultrasonice Dn 600 mm, montate unul pe
conducta de aductiune care colecteazd apele de la puturile forate P1+P30 si unul pe conducta de
aductiune care colecteaza apele de la puturile forate P31+P66. .

W=

2. Frontul de captare Simionesti (frontul nou) — constituit din:

- 28 puturi forate (din care 17 sunt functionale, 11 fiind colmatate) cu adancimi cuprinse intre
8+10m, tubate cu conducte din metal, cu diametru de 244 mm, dispuse la echidistanta de 50 m pe un
alintament de 1400 m;

- un dren din tuburi de beton, cu diametre cuprinse intre 400-600m si lungime 1040m;

- un cheson colector al drenului, din tuburi de beton armat, cu diametru de 5m si adancimea de

14 m.
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Puturile forate sunt echipate cu pompe submersibile Aturia si Grundfos, cu caracteristicile:

% Debit: Q=8+30 mc/h,

% Inaltime de pompare: H=2+60 mCA,

&% Putere: P=0,75+5.5 kW.

Chesonul este echipat cu patru pompe submersibile:
v" doud pompe ubmersibile Willo, cu caracteristicile:

- Debit:Q=60~+136 mc/h,

- Inltime de pompare: H=60+80 mCA,

- Putere:P=7,5+18,5 kW,
v' doud pompe ubmersibile Grundfos, cu caracteristicile:

&) - Debit:Q=40+60 mc/h,

’"’"“"“"“'““‘“"'“"""""—‘-"Tnﬁiﬁme de*pnmpareH=28~25mCﬁ, O U

- Putere:P=3-+5,5 kW.

Pentru masurarea debitului existd un debitmetru ultrasonic Dn 600 mm, montat pe conducta de
aductiune care iese din frontul Simionesti.

Bransament la conducta de aductiune de la frontul vechi

Acest bransament este utilizat pentru alimentarea cu apa a satului Saboani.

Apa este pompatd din reteaua de distributie prin trei pompe submersibile Grundfos cu
caracteristicile:

- Debit: Q=64 mc/h,

- Inaltime de pompare: H=29,2+40,8 mCA,

- Putere:P=7.5 kW.

Pentru masurarea debitului existd un debitmetru ultrasonic Dn 100 mm, montat la statia de
pompe aferentd aductiunii din frontul Pildesti-Simionesti.

3. Capacitatea sursei Pildesti — Simionesti
w 4 Frontul Pildesti
- - 65 puturi forate functionale cu debit total mediu 387,34 I/s;
- 6 chesoane functionale cu debit total mediu 50 I/s;
Debitul total estimat raportat la capacitatea medie de buna functionare a pompelor submersibile
cu care au fost echipate puturile si chresaonele este de 437,35 1/s.
J Frontul Simionesti
-. 17 puturi forate functionale cu debit total mediu 60,42 I/s;
- un dren cu un cheson colector cu debit total mediu 67,33 1/s;
Debitul total estimat raportat la capacitatea medie de buna functionare a pompelor submersibile
cu care au fost echipate puturile si chresaonele este de 127,76 1/s.
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Debitul total oferit de captarea Pildesti-Simionesti, determinatd conform corelarii debitelor
preluate din figsele tehnice ale puturilor de alimentare cu apa cu debitele chesoanelor dimensionate
corespunzator capacitatilor tehnice ale electropompelor submersibile cu care au fost echipate toate
componentele captarii este de cca. 5651/s.

Puturile sunt puse infunctiune in functie de necesitati astfel incét si fie realizati o exploatare
rationala a acviferelor interceptate, fara a se realiza la maxim exploatarea lor, care ar conduce in final la
epuizarea acviferelor si la colmatarea puturilor.

Puturile se exploateaza pe rand, ele putdnd functina si toate odatd, nsi la capacititi mai mici
decat cele impuse de elctropompele submersibile si caracteristicile hidrogeologice ale acviferelor
interceptate. .

~ e e e PN Cele . doud - fronturi.. de.. captare. au.-fost..dimesionate . zonele..de. protectie..sanitard. §i. ...
perimetrul de protectie hidrogeologicd prin Studiul hidrogeologic intocmit de INHGA, Bucuresti, in
anul 2016 s1 Conform art. 14 din H.G. nr. 930/2005 si a Ordinului M.M.P. nr. 1278/20.04.2011, pentru
forajele ce apartin captarii Pildesti - Simionesti, se instituie zonele de protectie sanitard cu regim sever
s1 cu regim de restrictie, materializate prin izocrone trasate cu ajutorul distantelor amonte si aval
corespunzatoare unui timp de tranzit In subteran de 20 de zile, respectiv de 50 de zile.

Se va urmaril ca in perimetrul de protectie hidrogeologica sa fie evitatd deversarea oricaror
tipur1 de deseuri, sa nu fie amplasate obiective industriale sau orice alte surse care ar putea avea efecte
de poluare a acestor zone de alimentare cu apa potabila.

Apa exploatatd din cele doud fronturi de captare se incadreazid prevederilor impuse de legea
458/2002, cu toate modificarile si completéarile ulterioare.

Ca masurd de protectie a apelor subterane, in interiorul zonei de protectie sanitard cu regim de
restrictie s-au executat 21 foraje de observatie.

Din zona captérii Pildesti-Simionesti apa este directionata prin conducte de aductiune spre
statiile de repompare RP1 s1 RP2 si spre gospodaria de apa de la Sab&oani.

Zona captarii aferente frontului vechi prezintd pe anumite tronsoane intre puturile P1-P30,
lucrar de apararea a malului stang al raului Modova, cu urmétoarele caracteristici: .

- material de executie: argila compactati;

- lungime totald; 1.8 km.
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2.5.Reteaua de aductiune
Frontul de captare Pildesti — aductiunea apei se realizeaza numai datorita electropompelor cu
care sunt echipate componentele captarii astfel:
- Apa pompatd din puturile P1-P29 este refulata intr-o conducta de aductiune din OL,
cu diametrul Dn=500mm si lungime L=8100m, pani la statia de repompare RP1;
- - apa pompata din puturile P30-P66 este refulatd intr—o conductd de aductiune din
PREMO cu Dn=600 mm si lungime L=9500 m pénai la statia de repompare RP1 si
printr-o conductd de aductiune din OL + PREMO cu Dn=800 mm si lungime
L=7750 m pana la statia de repompare RP2.
Conducta din PREMO cu Dn=600 mm care conduce apd spre statia de repompare RP2,

' supratraverzeaza o suprafatd de-apa ce-apartine unui-brat-atréutui-Moldova;-care se-tnchide-tr-drontot - -~ -

local pietruit; conducta ce supratraverseazi zona prezintd urméitoarele caracteristici: material OL cu
protectie, Dn 600 mm, pozitionaté pe suport de beton, cu lungime totala de cca. 160 m.

- apa din cele 6 chesoane este preluatd de reteaua de aductiune a frontului Pildesti.

Frontul de captare Simionesti - Frontul de captare Simionesti - aductiunea apei se realizeaza
numai datorita electropompelor cu care sunt echipate componente captirii astfel:

- apa pompatd din puturile P1-P28 si din dren este refulata intr—o conductd de aductiune din OL
cu Dn=600 mm si lungime L.=1400 apoi se continua cu o conductd de aductiune PREMO cu Dn=800
mm care face legitura cu conducta de aductiune de la frontul vechi si de aici apa ajunge la statia de
repompare RP2.

3. Racord al conductei de aductiune care alimenteazd satul Siabdoani — se realizeazi la conducta de
aductiune de la frontul vechi si prezintd urmétoarele caracteristici:

- bransamentul de apd se realizeazi In statia de pompare din cadrul frontului nou de captare, de unde
apa este pompata prin tre1 pompe Grundfos cu urmaétoarele carateristici tehnice:

- Debit:Q=64 mc/h,

- Inaltime de pompare: H=29.2+40,8 mCA,

- Putere:P=7,5 kW. Aceasta statie de pompare deserveste numai aductiunea pentru satul
Sabaoani.

- conducta de aductiune pentru satul Sabdoani care face legatura intre statia de pompare din
cadrul captarii si rezervorul de iInmagazinare este realizatd din PEHD, cu De =400 mm, lungime = 3738
m.

Lungimea totald a retelei de aductiune este de 30488 m din care:

- 26750 m pentru municipiul Roman si conducta este din OL si OL +PREMO cu diametre intre
Dn500- 800mm;

- 3738 m pentru satul Sdbdoani formata din tuburi de PEHD cu diametru Dn 400mm.
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2.6. Instalatii de Inmagazinare a apei

Sistemul de alimentare cu apd prezintd urmaétoarele complexe de iInmagazinare-pompare:

1) Complexul de inmagazinare — pompare ”Autogara”

Inmagazinarea se realizeaza in patru rezervoare zidite dupa cum urmeaza:

- rezervoarele R1 s1 R2 avad capacitatea de 2500 mc, amplasate semiingropat realizate din
beton si cdptugeald din caramida;

- rezervorul R3 cu capacitatea de 5000 mc, amplasat semiingropat, realizat din beton

- rezervorul R4 cu capacitatea de 5000 mc, amplasat suprateran, realizat din beton.

Cele 4 rezervoare sunt amplasate pe strada Stefan cel Mare in zona Autogarii.

e StAtIA-dE repompare RPL .este.amplasatd . pe. strada- Mihai- Viteazu,..in-zona.Autogarii-si- este. — ...
utilizata pentru distributia apei potabile in zona naltd a municipiului Roman. Statia de repompare RP1
este dotatd cu urmatoarele tipuri de pompe:

- 5 pompe ATURIA NE 15x40 avand fiecare Q=350 mc/h, P=75 kW:
- 1pompa ATURIA NA 10x20B avand fiecare Q=250 mc/h, P=37 kW;

2) Complexul de inmagazinare — pompare ”Parc zoologic”

Inmagazinarea se realizeazd in rezervorul RS, cu volum de 5000 mc, din beton precomprimat
amplasat pe strada Alexandru cel Bun, In zona parcului zoologic .

Statia de repompare RP2 este amplasata pe strada Alexandru cel Bun, in zona parcului zoologic
s1 este utilizata pentru distributia apei potabile in zona joasa a municipiului Roman.

Statia de repompare RP2 este dotata cu urmatoarele tipuri de pompe:
- 3 pompe ATURIA NE 14x40 avand fiecare Q=350 mc/h, P=75 kW;
- Ipompa ATURIA NA 10x20B avand fiecare Q=300 mc/h, P=75 kW.

2.7. Instalatii de tratare .

- pentru apa Inmagazinata in cadrul complexului de inmagazinare — pompare Autogara, tratarea.
apel se face cu clor gazos, intr-o instalatie Advance, amplasatd in statia RP1, compusd din doui
Incdperi, una pentru aparatul de clorinare buteliile de clor si cealalta pentru ejectorul de clor (4000 g
clor/ord);

- pentru apa Inmagazinata in cadrul complexului de Inmagazinare —pompare Parc zoologic,
tratarea apei se face cu clor gazos, intr-o instalatie Advance, amplasati in statia RP2, compusa din doua
Incdperl, una pentru aparatul de clorinare buteliile de clor si cealaltd pentru ejectorul de clor (4000 g

clor/ord);
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- pentru apa din rezervorul de inmagazinare Sab#oani, tratarea se face cu clor gazos, intr-o
instalatie tip container, amplasata in cadrul gospodériei de apa Sabdoani.

2.8.Reteaua de distributie
Municipiul Roman
- reteaua de distributie apa potabild are o lungime de 106 km, este realizatd din conducte de
fontd, azbociment si OLZn, cu diametre cuprinse intre Dn 50~500 mm. Pe traseul retelei de distributie
sunt prevazuti 132 hidranti de incendiu.
Satul Sabaoani
- reteaua de distributie api potabild are o lungime de 20,265 km, este realizati din conducte de
. PEHD, cu diametre cuprinse intre De 63+250 mm. Pe traseul retelei de distributie sunt previzuti 5
== e A TN e IO I U~ e s s s o e s s Iow i

2.9.Apa pentru stingerea incendiilor

Municipiul Roman

Rezerva de apa pentru stingerea unui eventual incendiu se va asigura din rezervoarele de
inmagazinare aferente complexului Autogara, rezerva intangibila pentru stingerea incendiilor fiind de
4979 mc. Debitul pentru refacerea rezervei intangibile este de 60 /s, timpul de refacere fiind de 24 ore.

Satul Sabaoani

Rezerva de apa pentru stingerea unui eventual incendiu se va asigura din rezervorul de apa din
cadrul gospodarier de apa Sabaoani, rezerva intangibila pentru stingerea incendiilor fiind de 420,08 mc.
Debitul pentru refacea rezervei intangibile este de 5,52 1/s, timpul de refacere fiind de 3 ore.

NRC: JZ27/408/2003 ROQ4BROEZ808SVE47 71562800
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3. IDENTIFICAREA SI ANALIZAREA PERICOLELOR.

Identificarea si analizarea pericolelor din cadrul sistemului de aprovizionare cu apd a companiei Apa
Serv S.A. se face conform Matricei de evaluare a riscurilor conform Organizatiei Mondiale a
Sanatatil, respectiv:

Severitatea consecintelor

Impact

& e =l ook catastrofal
- warn s Hrew e nnms‘ﬁ,obab 'I't fe) iy m e m— M,Eara - lmpa-ctu* *apa-ctﬁxlmngrm L e e e e ] r AN A 8 e ® e et Sl
bapliitatea | moderat | aSUpra sanatatii

(frecventa) e o : publice

Impact

Scor

Aproape
sigurd 5 10
O data /zi
Probabila
O data 4 8
/[saptdmana
Probabilitate
moderata

O data /luna
. Improbabila

O data /an
Rara

O data /5 ani

s
@)
O

e Scor.de risc intre 1 si 2 — Fara impact- nu este necesara luarea de masuri.
e Scor de risc intre 3 si 5 — Impact minor - nu este necesara luarea de masuri, dar se asigura
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supraveghere /planificare de masuri operationale la statia de tratare (posibil diunator pentru
populatie aprovizinata de siteme mici).

e Scor de risc intre 6 $1 10 - Impact moderat - este necesard de luarea unei masuri operationale cu o
posibild investifie de capital necesard la statia de tratare (posibil diunator pentru populatia
aprovizinata de siteme mari).

e Scor de risc intre 12 s1 16 — Impact major — este necesard de luarea de mésuri operationale relativ
urgente g1 probabild investifie de capital necesara la statia de tratare sau la alte componente ale
sistemului (posibil letal pentru populatia aprovizionatd de siteme mici).

e Scor de risc intre 20 g1 25 — Impact catastrofal — este necesard de luarea unei masuri operationals
urgentd g1 probabild investifie de capital necesara la statia de tratare sau alte componente ale
sistemului (posibil letal pentru populatia aprovizionati de sisteme mari). .

e e ————— P - 4R T aT m e e e i T S T — A g e e i e i e e . el - - T T i S - - — S T e B W S, e o e M e S P e

Mai jos realizim un centralizator privind identificarea si analizarea pericolelor din cadrul
sistemului de aprovizionare cu apd a companiei Apa Serv S.A. Aceastd centralizare se va realiza si
analiza conform Matricei de evaluare a riscurilor.

O matrice de evaluare a riscurilor, cunoscuté si ca o matrice de risc de probabilitate si severitate,
este conceputa pentru a va ajuta compania sd minimalizeze probabilitatea de risc potential , si la
optimizarea performantei companiei .

In esentd, Matricea de Risc este o descriere vizuald a riscurilor care permite companiilor si
dezvolte o strategie de atenuare.

Activitatea reald a managementului riscului incepe cu analiza riscurilor. Dupi ce echipa de
proiect a descris toate riscurile potentiale, urméatorul pas este de a le evalua.

Aceasta matrice poate fl apoi utilizatd pentru a evalua nivelurile de risc. In mod ideal, acest
lucru ar trebui facut cu tote partile interesate, pentru a sustine matricea. In cadrul acestei sesiuni, toate
partile interesate trebuie s accepte si sd fie de acord cu riscurile pentru ca un plan de urgent si fie pus
in aplicare. .
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4. PLAN DE MASURI PENTRU PREVENIREA $I CONTROLUL RISCURILOR S| IMBUNATATIREA CONDITIILOR DE
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OPERARE
Nr. |Pericol/risc Masuri de Monitorizare Corectii (C)/ Actiuni Responsabil Proba- |Seve- |Scor
crt. |identificat control pericol - corective (AC) corectii/Actiuni bilitate |ritate |de
Metoda/ corective iS¢
Frecventa
/Responsabil
Captare apa bruta sursa subterana locala
1 |Incarcare Verificarea Conform Ajustare proces de dezinfectie |Sef statie de tratare ; |5 5 25
bacteriologica calitafir apei, in |programului de |si de preoxidare. Personal statie de
mod deosebit a |monitorizare de |Informare sef statie de triatare. |tratare,
turbiditatii care |proces, Crestere frecventa, Personal laborator de
este direct operationald st |monitorizare de proces a proces .
corelata cu de audit a parametrilor turbiditate g clor
contaminarea calitdfil apel la 1esire din statia de captare.
bacteriologica  |potabile/
Asigurarea Personal statie
dezinfectarii tratare
permanente a Laborator de !
apel in stafia de |proces/ ;
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dezinfectie si
supravegherea
prioritara a
acestui proces.
Monitorizarea
tuturor
parametrilor de
calitate a apel
potabile
prevazuti in
legislatie cu
frecventa
stabilita in
programele de
monitorizare
Asigurarea unui
stoc de rezerva
de reactivi
pentru
dezinfectie si
preoxidare
pentru minim 30
zile

Laborator
monitorizare
operationala
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ingrasaminte tuturor programului de |monitorizare a pesticide{or si
naturale sau parametrilor de |monitorizare compustlor cu azot in apL
chimice calitate a apes operationald si  |potabild produsi

potabile de audit a In caz de mentinere a |
prevazufl in calitdtii apei pericolului, suspendarea
legislatie cu potabile/ temporara a preludrii apéi din
frecventa Personal statie |captare |
stabilitd in de tratare/
programele de  |Laborator de i
monitorizare proces / I
Laborator :
monitorizare :
operationald/ i

Directia de
Sandtate Publica
Piatra Neamt

w ETE B

i S

3 |Produse petroliere | Inspectie vizuald | Inspectie vizuald | Informare sef statie tratate Sef statie de tratare , | 2 ")
sau alfi poluant; a apel la captare. |zilnicd a apei la |Suspendare temporari a Autoritate publici
vizibili pe suprafata | Monitorizarea |captare/ preludrii apei din captard locald si Garda
acumularii de proces a Monitorizarea  |Informare autoritate publici Judeteand de Mediu

parametrilor de |de proces a locald s1 Garda Judeteana de

calitate a aper parametrilor de |Mediu I

potabile calitate a apei i

i

-
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Cli-: RO15346437 Cont Trezoreria Piatra Neami;
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gestionarea
situatiilor de
urgenta

Personal statie
tratare
[Laborator de

i
[}
i
i
i
|
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Compania Judeteana Apa Serv SA

NIRC: J27/4989/2003
Gl RO15346437

L prevazuti in potabile

legislatie cu Personal statie E

frecventa tratare, :

stabilitd in Laborator de 1'

programul de proces :

monitorizare :
Sedimente, corpuri |Monitorizarea |Conform Informare sef statie trateire Sef statie de tratare , | 2 5 10
strdine, crestere calitdfi apei programului de |Suspendare temporara a: Autoritate publica
semnificativa a brute cu monitorizare de |preluarii apei din captare locala Autoritatea
turbiditatii apel. masurdtort proces, Ajustare proces de tratare a judeteana pentru
[mpurificarea frecvente ale operationala s1  |apei, conform procedurii de Judeteana de Mediu
apelor din cauza turbidititii si de audit a lucru. :'
unor furtuni, pH-ului pentru | calitatii apei f
inundatii, alunecdri |optimizarea potabile
de teren, excavatii |dozei de Monitorizare
ete. coagulant. permanenta

Colaborare cu  |prognoze meteo

autoritatile regionale si E

locale si comunicate &

institufiile cu situatii de i

atributi in urgenta/ |

|
i

’
¥

Cont BRD Piatra Naeamt:
ROV4ABRDEZB0SV0477 1562800
Cont Trezoreria Piatra Neamit,
RO4TTREZ4915069XXX001521
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3Str. Locotenent Draghiescu, Nr. 20

Cod postal: 610125, Piatra Neamit, Romania
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T A

|
{
i proces
/ Laborator '
monitorizare E
operationala :
Desecuri de la Verificare Verificare Informare Sef Statie de * Sef statie de tratare , 4 4
activitatl industriale |periodica a zonei [saptamanala a |tratare , % Autoritate publica
sau agricole din de protectie zonel de Autoritate publica localaj locala Autoritatea
apropierea captarii | sanitara a protectie Garda Judeteana de Mediu judeteana pentru
captarii sanitara a Eliminare fizica a pericolului |Judeteana de Mediu
Colaborare cu  |captarii/ ,
autoritatile Personal sector }
locale s1 operational ‘
mstitutiile cu ;
atribufii in |
gestionarea |
problemelor de -
mediu
Agent chimic, Constientizarea |Conform Informare sef statie trataire,, Sef statie de tratare , 5 10
bacteriologic, fizic, |personalului programului de |Suspendare temporara a ! Autoritate publica
radiologic prezent |referitor la monitorizare de |preluarii apei din captare si, locala Garda
In apd in urma unor |consecintele proces, daca e cazul, a ﬁlmizarii;apei Judeteana de Mediu
poluari accidentale, |actelor de operationala si  |potabile. f Directia de Sanatate
cutremure de sabotaj prin de audit a Informare autoritate pubiica Publica Neamt
pamant, atacuri instruiri, calitatii apei

Compania Judeteana Apa Serv SA

locala s1 Garda Judetearfa de

NIRC: J27/488/2003
CliF: RO15346437
(apital social: 9.560.810 Lei
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Cont BRD Piatra Neamt:
ROQO4BROE280EV047 71562800
Cont Trezoreria Piatra Neamt:
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Lteroriste, sabotaje

sau acte de
vandalism

Str. Locotenent Draghiescu, Nr. 20

Cod postal: 610125, Platra Neamt, Romania
tel: 0233 233340; fax; 0233 218937

! www.apaserv.eu ; officeapaserv.eu
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Prevenire si

protectie,
conform

obligatiilor de
conformare

Monitorizarea
futuror
parametrilor de
calitate a ape:

yotabile
brevazutl in
egislatie
[dentificarea

poluatorului si

Informarea
autoritafilor
relevante,

inclusiv apdrarea

civila

i

Transferul unor
constituentl din

materialele

potabile
Verificare
permanenta a
zonel de
protectie
sanitara a
captarii/
Personal statie
fratare,
Laborator de
proces /
Laborator
monitorizare
operationala,
Directia de

Sanatate Publica

Neamt

Mediu, Directia de Sana?tate
Publica
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Pomparea si transport apa prin aductiune din frontul de captare sursa suterani locali
Utilizarea Conform Inlocuirea | Set Sectie | 1 5
conductelor/pom | programului de | conductelor/pompelor qu Captare/Tratare Apa
pelor din monitorizare de |unele avizate sanitar |

Compania Judeteana Apa Serv SA

NIRC: J27/490/2003
ClF: RO15346437
Capital social: 2.560.810 Lei

Cont BRD Piatra Neamt:
ROO4BRDEZE08V04771562800
Cont Trezoreria Piatra Neamt;
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i S1ir. Locotenent Draghiescu, Nr. 20
P Cod postal: 610125, Piatra Neami, Romania
L tel 0233 233340; fax; 0233 218937

in fiecare casa : www.apaserv.eu; office@apaserv.eu
—
conductelor/ materiale avizate | proces, g
pompelor sanitar operationala si |
Inlocuirea de audit a i
conductelor calitatii apei !
/pompelor din |[potabile/ |
materiale Laborator ;
necorespunzitoa | monitorizare |
re operationala/
Efectuarea Directia de i
monitorizarii de |Sanatate Publica
audit si Neamt
operationale a l.
calitatii apei :-
potabile l
Impurificarea apei  |Respectarea Conform Eliminare apa cu valori | Sef Sectie Distributie | 2 5
din aductiuni in instructiunit de  |programului de |neconforme ale parametrilor de | Canalizare;
urma unor avarii lucru de monitorizare de |calitate din aductiuni Sefl sectoare din
remediere a proces, Reinstruire personal cu cadrul sectiei
avariilor operationala si  |instructiunea de lucru de’ Distributie Canalizare
aductiunilor de |de audit a remediere a avariilor . Personal din cadrul
apa calitatii apei aductiunilor de apa sectiel Distributie
Efectuarea potabile, | Canalizare
monitorizarii de |Laborator f'
audit, monitorizare ;'
Compania Judeteana Apa Serv SA Cont BRD piﬂitrﬂ Neamt:
NIRG: J27/499/2003 RO04BRDE280SV0477 1562800
CIF; RO15346437 Cont Trezoreria Piatra Neamt:

Capital social: 9.560.810 Lei FQG#-’%’?TF%EZ@Q?5059}{3{}{{}(}1521
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roerses

operationale si
de proces a
calitatii apei
potabile

operationala/
Directia de
Sanatate Publica
Neamt
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Tratare apa — sursa subterani locala

ol = ow

9 Doza de preoxidant |Mentenanta Monitorizare Reinstruirea personalului cu | Sef statie de tratare , | 2 3
prea mica corespunzatoare |clor rezidual instructiunile de lucru i Personal statie de
a liber in apa vigoare ; tratare
echipamentulut |potabila/progra |Remediere defectiune a
de m monitorizare |echipamentului de f
producere/dozar |aprobat la producere/dozare a
e a dioxidului de |nivelull statiei  |preoxidantului
clor de
Asigurarea unui |tratare/Personal
stoc de rezerva |statie tratare /
de reactivi personal 1
pentru laborator de |
preoxidare proces
pentru minim 30 |
zlle
10 Doza de preoxidant |Mentenanta Monitorizare Reinstruirea personalulﬁi cu Sef statie de tratare , |2 3
ridicata corespunzatoare |clor rezidual instructiunile de lucru In Personal statie de

R R N A

Compania Judeteana Apa Serv SA
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NIRG: J27/499/2003
Gl RO153406437
(apital social; 9.560.910 Lei
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Cont BRD Piatra Neamt:
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Cont Trezoreria Piatra Neamt;
RO41TTREZ4915069XXX001521
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| a liber in apa vigoare [ tratare.
echipamentului |potabila/progra |Remediere defectiune a :
de producere/ | m monitorizare |echipamentului de
dozare a aprobat la producere/dozare a f
preoxidantului  |nivelull statiei | preoxidantului
de 5
tratare/Personal
statie tratare /
personal |
laborator de £
proces
11 |Doza de coagulant |Monitorizarea |Conform Ajustarea dozei de coagulant si | Sef statie de tratare ; 10
si/sau floculant calitatir apei pe |programului de |[floculant si adaptarea agesteia | Personal statie de
neadecvata (prea trepte de tratare, |monitorizare de |la calitatea apei tratare;
mica sau prea mare) |cu prioritate a | proces, Ajustarea frecventei de | Personal laborator de
turbiditatii. operationala si | monitorizare a calitatii apei proces ;
Monitorizarea |de audit a tratate ;
aluminiului calitatii apei Reinstruirea personaluluj cu
rezidual din apa |[potabile instructiunile de lucru in!
potabila Conform vigoare
Respectarea instructiunii de |Remediere defectiune a !
dozei de lucru aplicabile |echipamentului de dﬂzarie a
coagulant si procesului de | coagulantuluisi floculantului
floculant coagulare :
i 2s
e — — e ! . -

Compania Judeteana Apa Serv SA

NIRG: J27/490/2003
ClF: RO15346437
Capital social: 9.560.910 Lei

Cont BRD Pigira Neamt;
ROO4BRDEZBOEVO477 1562800
Cont Trezorena Piatra Neamt:
RO41TREZ4915069XXX001521
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www.apaserv.eu ; officeiPapaserv.eu

s
b e e i P PR reware SErITTERE e e

I stabilita si Evidenta ;-
adaptarea permanenta ,
acestela la consum/stoc i
calitatea apei coagulant/
Mentenanta Personal statie :
corespunzatoare |tratare , 1
a Laborator de :
echipamentulul |proces / 1
de dozare a Laborator
coagulantului si | monitorizare
tloculantului. operationala
[nstruirea [
personalului
Asigurarea unui |
stoc de rezerva |
de coagulant
pentru minim 30 }
zile i
12 | Decantare deficitara | Respectarea Conform Cresterea frecventei de 1 Sef statie de tratare 2 5 10
a apeli, respectiv dozelor de programului de |eliminare a namolului din Personal statie de
apa decantata cu coagulant si monitorizare de |decantor tratare;
turbiditate crescuta |floculant si proces a calitatii | Ajustarea frecventei de : Personal laborator de
adaptarea apei potabile monitorizare a calitatii :«,%.pei proces .

e e e e £ ., A S I

Compania Judeteana Apa Serv SA

NIRC: J27/499/2003
ClF: RO15346437
Capital social, 9.560.810 Lei
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Cont BRD Piatra Neamt:
ROO4ABRDEZBOSVO477 1562800
Cont Trezoraria Piatra Neamit:
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acestora la Conform filtrate

calitatea apei  |instructiunii de |-Asigurare mentenata detantor

Respectarea lucru aplicabile |-Reinstruirea personalulyi cu

timpului si a procesului de  |instructiunile de lucru in!

vitezei de decantare vigoare |

decantare Inspectie vizuala | Ajustarea dozelor de coagulant

Inspectie vizuala |la 2 ore a apei  |si floculant si adaptarea .

a apei din din decantor/ acestora la calitatea apei|

decantor Personal statie | Scaderea vitezei de decailtare

Intretinere tratare; prin scaderea vitezei de |

/igienizare Laborator de deplasare a apei in decalftor

corespunzatoare |proces / |

a decantorului, |Laborator

eliminare la timp | monitorizare |

a namolului operationala E

depus pe

decantoare i

Instruirea

personalului cu ;

instructiunile de ;

lucru in vigoare !

Monitorizarea

calitdtii apei, cu

prioritate a
Compania Judeteana Apa Serv SA Cont BRD Pie;tra Neamt:
NIRC: JE77489/2003 RO04BRDEZ2BOSVO477 1562800
CiF: RO15346437 Cont Trezoreria Piatra Neamt:

Capital social: 9.560.910 Leai RO4TTREZ49150689XXXK00 1521
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I turbiditatii
13 |Filtrare pe nisip Monitorizarea | Conform Cresterea frecventei de Spalare Sef statie de tratare , |2 5 10

deficitara a apel, calitdti apei instructiunii de | a filtrelor -_ Personal statie de
respectiv apa filtrata | filtrate lucru aplicabile |Ajustarea frecventei de ; tratare;
cu turbiditate Respectarea brocesulul de monitorizare a calitatii ﬂpel Personal laborator de
crescuta instructiunii de | filtrare pe nisip | filtrate E proces.

spalare filtre, cu |Conform Asigurare mentenata filtre si

prioritate pe programului de |calitate si cantitate |

frecventa acestei | monitorizare de |corespunzatoare nisip fijtrant

operatii proces a calitatii |Reinstruirea personaluldi cu

Inspectie vizuala |apei potabile/ instructiunile de lucru 1n

a apel din filtre |Personal statie  |vigoare j

Instruirea tratare;

personalului Laborator de 4

Asigurare proces/ Personal |

mentenata filtre |laborator !

si calitate si monitorizare E

cantitate operationala/ |

corespunzatoare

nisip filtrant

14  |Filtrare pe carbune |Monitorizarea |Conform Cresterea frecvente1 de spalare Sef statie de tratare , | 2 5 10

deficitara a apel, calitdfi apei instructiunii de |a filtrelor : Personal statie de
respectiv apa filtrata| Respectarea lucru aplicabile |Ajustarea frecventei de ; tratare;

AR R e TR

Compania Judeteana Apa Serv SA

MNIRG: J27/4099/2003
ClF: RO15346437

Capital social:

9.560.910 Lei
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Str. Locotenent Draghiescu, Nr. 20
-0d pogtal: 610125, Piatra Neamt, Romania
:+, tel: 0233 233340; fax; 0233 218837
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|.cu oxidabilitate nstructiunii de  |procesului de monitorizare a calitatii apei Personal laborator de
crescuta spalare filtre, cu |filtrare pe filtrate , proces.
prioritate pe carbune activ Asigurare mentenata filtte si
frecventa acestei | granular calitate s1 cantitate :
operatii Conform corespunzatoare material
Inspectie vizuala |programului de |filtrant :
a apel din filtre | monitorizare de |Reinstruirea personalului cu
Instruirea proces a calitatii |instructiunile de lucru 1n:
personalului apel potabile/ vigoare
Asigurare Personal statie :

mentenata filtre |tratare, i
Laborator de |
proces / Personal

i
laborator ;
monitorizare |
operationala. ;
Doza de solutie Respectarea Conform Ajustarea dozei de dezinfectant | Sef statie de tratare ., |2 5
hipoclorit de sodiu |dozei de programului de |si adaptarea acesteia la Personal statie de
prea mica sau prea |dezinfectant monitorizare de |calitatea apei : tratare;
mare stabilite si a proces, Ajustarea frecventei de Personal laborator de
concentratiei operationala si | monitorizare a calitatii apeli proces.
legale admise de audit a dezinfectate .
Instruirea calitatil apel Reinstruirea personalului cu
personalului cu |potabile instructiunile de lucru in:
;'
!
Compania Judeteana Apa Serv SA Cont BRD [:::vja;tra Neamt:
NIRC: J27/499/2003 ROC4BRDE2B0SV0477 1562800
ClF: RO15346437 Cont Trezoreria Piatra Neamt:

Capital social: 9.560.910 Lei RO41TREZ4915089XXX001521
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L [L-urile Tn Conform vigoare
vigoare mstructiunii de | Remediere defectiune a;
Mentenanta lucru aplicabile |echipamentului de dozate a
corespunzatoare |procesului de clorului i
a dezinfectie/
echipamentului |Personal statie
dezinfectie tratare ,
Monitorizarea |Laborator de :
clorului rezidual |proces / ’
liber de citre Laborator ’
personalul de monitorizare i
exploatare operationala, ;
Monitorizarea |Directia de ;
calitdfil ape1 de |Sanatate Publica ;
catre personalul |Neamt 5
de laborator f:

16 |Clorrezidual liber |Respectarea Conform Ajustarea dozei de dezinfectant | Sef statie de tratare ; |2 . 10
intr- o concentratie |dozei de clor programului de |[s1 adaptarea acesteia la ! Personal statie de
mai mare decat stabilite si a monitorizare de |calitatea apei % tratare;
limita admisd de 0.5 | concentratie: proces, Ajustarea frecventei de Personal laborator de
mg/I legale admise operationala s1 | monitorizare a calitatii apel proces.

[nstruirea de audit a dezinfectate ;
personalulul cu |calitatii apei Reinstruirea personalului cu
IL-urile in potabile instructiunile de lucru i
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Compania Judeteana Apa Serv SA
NIRC: J27/499/2003

ClF: RO15346437

Capital social: 9.560.810 Lei

Cont BRD Piatra Neamt:
ROO4BRDEZ2B808V04771562800
Cont Trezoreria Piatra Neamt:
RO41TREZ4915069XXX001521
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vigoare Conform vigoare
I Mentenanta instructiunii de  [Remediere defectiune a
corespunzatoare |lucru aplicabile |echipamentului de dozare a
a procesului de dezinfectantului :
echipamentului |dezinfectie !
dezinfectie Evidenta
Monitorizarea |permanenta |
clorului rezidual |consum/stoc '
liber de catre dezinfectant/ :
personalul de / Laborator :
exploatare monitorizare ‘
Monitorizarea  |operationala, i
calitatii apei de |Directia de
catre personalul |Sanatate Publica 3
de laborator Neamt ;
Asigurarea unui |Sef statie de
stoc de rezerva |tratare; 1
de clor pentru | Personal statie
minim 30 zile de tratare; i
Personal |
laborator de ‘
proces. |
[ncarcare Respectarea Conform Ajustarea dozei de dezinfectant | Sef statie de tratare ; |2 5
microbiologica a |dozei de programului de |si adaptarea acesteia la 1 Personal statie de
I [ I _
|
Compania Judeteana Apa Serv SA Cont BRD Pigtra Neamt:
NRC: J27/499/2003 ROO4BRDEZBOSV04771562800
CH= RO15346437 Cont Trezorena Platra Neamt;

Capital social, 9.560.910 Lei RO4ATTREZ4915069XXX001521
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Lapel cauzata de clor
rezidual liber ntr-
0 concentratie sub
[imita admisa de 0.1
mg/1

dezinfectant
stabilite s1 a
concentratiel
legale admise
Instruirea
personalului cu
[L-urile in
vigoare
Mentenanta
corespunzatoare
a
echipamentului
dezinfectie
Monitorizarea
clorului rezidual
liber de catre
personalul de
exploatare
Monitorizarea
calitdfii apei de
catre personalul
de laborator
Asigurarea
dezinfectiel

monitorizare de
proces,
operationala si
de audit a
calitatii apei
potabile
Conform
instructiunii de
[ucru aplicabile
procesului de
dezinfectie
Evidenta
permanenta
consum/stoc
dezinfectant/

/ Laborator
monitorizare
operationala,
Directia de
Sanatate Publica
Neamt

Sef statie de
tratare,
Personal statie

calitatea apei

Ajustarea frecventei de :
monitorizare a calitatii dpel

dezinfectate

Reinstruirea personalulﬁl cu

instructiunile de lucru i

vigoare

Remediere defectiune a!
echipamentului de dozare a

dezinfectantului

R e

- = -

{ratare,
Personal laborator de
proces.
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Compania Judeteana Apa Serv SA
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permanente, prin

de tratare;

L

dotarea statier de | Personal ;
clorinare cuun |laborator de |
generator proces. :
electric E
Asigurarea unui |

stoc de rezerva E

. |

de dezinfectant |

pentru minim 30 |

zile !

18 | Transferul unor Constructia/ Conform Dupa caz, suspendarea, Sef statie de tratare ; |1 5
constituenti din reparatia programului de |inlocuirea sau renuntareg la Personal statie de
materialele rezervorulul din |monitorizare de [utilizarea rezervorului | tratare;
rezervoarelor materiale avizate | proces, Personal laborator de

sanitar operationala si 1_ proces.
Verificarea de audit a E
periodici a calitatii apei
integritatii si potabile/ :
etanseitati Laborator E
rezervoarelor si | monitorizare :
mentenanta operationala/ :
acestora Directia de
Efectuarea Sanatate Publica .!

Compania Judeteana Apa Serv SA

NIRC: JZ27/4894/2003
CiF: RO15346437
Lapital social: 9.560.910 Lei
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Cont BRD Piatra NMeamt:
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Str. Locotenent Draghiescu, Nr. 20
- Cod postal: 610125, Pilatra Neamt, Roméania
1 tel: 02383 233340; fax: 0233 218037
www.apaserv.eu ; aofficeitdapaserv.eu
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monitorizarii de |Neamt
audit, ;
operationale si
de proces a :
calitatir apel
potabile |
19 |Reziduuri de la Efectuarea Dupa fiecare Eliminare apa din rezer\:{or st |Sef statie de tratare ; |1 5
igienizarea monitorizarii lgienizare a reluare actiune de igienizare  |Personal statie de
rezervoarelor apel la iesire din |rezervorului/ i tratare.
rezervor dupd  |Personal sector |
spalarea acestuia [operational/ |
Asigurarea Laborator |
respectari monitorizare
procedurii de operationala/
igienizare a ,
rezervoarelor i
20  |Agent chimic, Asigurarea si Conform Informarea imediati a sefulur | Sef statie de tratare ; |1 5
bacteriologic, fizic, |protejarea programului de |punctului de lucru,a | Personal statie de
radiologic prezent |corespunzitoare |monitorizare de |Autoritatii Publice Locale,a |tratare.
in apd in urma a securitatii proces, DSP si/sau a populatiei, dupd
deteriorarii punctelor de operationala si |caz
rezervoarelor, a lucru de audit a Sistare furnizare apa din
lipsei de etanseitate |Planuri de calitatii apei rezervor
a acestora, a unor |interventie potabile Programarea anuala a
o 3 . 2
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Compania Judeteana Apa Serv SA

NIRC: J27/499/2003
ClF: RO15346437
Capital social: 9.560.910 Lei
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Str. Locotenent Draghiescu, Nr. 20

Cod postal, 610125, Piatra Neami, Romania
Vtel: 0233 233340; fax: 0233 218937

P Www.apaserv.eu; officeddapaserv.eu
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Sabotaje sau acte de
vandalism,
cutremure de
pamaéant, atacuri
teroriste

pentru situatiile
de urgenta
Constientizarea/
Instruirea
personalului
referitor la
consecinfele
actelor de
sabotaj
Verificarea
vizuala
periodicd a
rezervoarelor si
a perimetrelor
imprejmuite ale
acestora
Efectuarea
monitorizarii de
audit,
operationale si
de proces a
calitatii apei
potabile
Mentenanta

Verificare
permanenta a
zonel de
protectie
sanitara a
captarii/
Laborator
monitorizare
operationala/
Directia de
Sanatate Publica
Neamt

simuldrilor de situafii de:

urgenta
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Compania Judeteana Apa Serv SA
NRC: J27/499/2003

CllF: RO156346437

Capital social: 9.560.810 Lei

Cont BRD Pigtra Neamt:
ROO4BRDE2BOSV0477 1562800
Cont Trezorenia Fiatra Neamt:
RO41TREZ4915089XXX001521
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Str. Locotenent Draghiescu, Nr. 20

Cod postal: 610125, Piatra Neamit, Romania
tel: Q233 233340; fax; 0233 218937
www.apaserv.eu ; oifficelDapasarv.eu
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in fiecare casa

e . T

l rezervoare. i
Pompare si trasport apa potabila prin aductiuni catre sistemele de alimentare cu aj)a potabila
21 | Transferul unor Utilizarea Conform Inlocuirea [ Sef Sectie Distributie | 1 5
constituenfi din conductelor programului de |conductelor/pompelor cp unele | Canalizare
materialele /pompelor din  |monitorizare de |avizate sanitar
conductelor/pompel | materiale avizate | proces, ;
or sanitar operationala si %
Inlocuirea de audit a !
conductelor calitatii apei
/pompelor din  |potabile/
materiale Laborator '
necorespunzitoa | monitorizare |
re operationala/ '
Efectuarea Directia de
monitorizarii de |Sanatate Publica
audit si Neamt :
operationale a |
calitatii apeti :
potabile
Achizitia de i‘
tevi/pompe
pentru apa care i
sa detina aviz ,
sanitar
Compania Judeteana Apa Serv SA Cont BRD F”iiatra Neamt:
NRC: J27/499/2003 ROO4BRDEZB0SV0477 1562800
ClF: RO15346437 Cont Trezorgria Piatra Neamt;
Capital social, 9.660.910 Lei RQ#’ETHEK%Q‘? 5009 XX001521
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22 |Impurificarea apel | Respectarea Conform Eliminare apa cu valori ; Sef Sectie Distributie |2 10
din aductiuni in instructiunii de | programului de |neconforme ale parametrilor de | Canalizare:
urma unor avarii lucru de monitorizare de |calitate din aductiuni Sef sector din cadrul
remediere a proces, Reinstruire personal cu sectiel Distributie
avariilor operationala si | instructiunea de lucru de: Canalizare;
aductiunilor de |de audit a remediere a avariilor  : Personal din cadrul
apa calitatii apei aductiunilor de apa f sectier Distributie
Efectuarea potabile/ Canalizare .
monitorizarii de |Laborator l
audit, monitorizare f
operationale st |operationala/
de proces a Directia de f
calitatii apel Sanatate Publica ;
potabile Neamt
inmagazinare apa, corectie clor rezidual liber si distributie in cadrul sistemelor de alimentare cu apa
23 |Incidrcare Monitorizarea | Verificarea Ajustarea frecventei ‘ Sef sectie Distributie | 2 10

bacteriologica a

calitatii apei1 de
catre personalul
de exploatare,
de catre
personalul de
laborator si prin
echipamemtele
de monitorizare,

saptamanala a
integritatii si
etanseitatii
rezervoarelor si
a cerintelor
igienico sanitare
si de protectie
sanitara in jurul

monitorizarii calitafii ap&;i la
iesire din rezervor, de catre
personalul de exploatare; de
catre personalul de laborator si
prin echipamemtele de
monitorizare, acolo undg exista
in dotare '

Canalizare ;

Sef sector Personal
puncte de lucru
rezervoare
Inmagazinare
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Compania Judeteana Apa Serv SA

NIRC: J27/499/2003
ClF: RO15346437
Capital social: 9.560.910 Lei
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3 Str. Locotenent Draghiescu, Nr. 20

- Cod postal: 610125, Piatra Neamt, Romania
p telr 0233 233340; fax: 0233 218937

in fiecare casa S www.apaserv.eu ; office@apaserv.eu
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22 |Impurificarea aper |Respectarea Conform Eliminare apa cu valori ; Sef Sectie Distributie |2 5
din aductiuni in instructiunit de | programului de |neconforme ale parametrilor de | Canalizare:
urma unor avarii lucru de monitorizare de |calitate din aductiuni Sef sector din cadrul
remediere a proces, Reinstruire personal cu sectiel Distributie
avariilor operationala si | instructiunea de lucru de: Canalizare;
aductiunilor de |de audit a remediere a avariilor Personal din cadrul
apa calitatii apei aductiunilor de apa f sectie1l Distributie
Efectuarea potabile/ Canalizare .
monitorizarii de |Laborator |
audit, monitorizare i
operationale si  |operationala/
de proces a Directia de :
calitati1 apei Sanatate Publica ;
potabile Neamt "
innmgazinare apa, corectie clor rezidual liber si distributie in cadrul sistemelor de alimentare cu apa
23 |Incércare Monitorizarea | Verificarea Ajustarea frecventel { Setf sectie Distributie | 2 5
bacteriologica a calitafil aper de |saptamanalaa |monitorizarii calititii apei la  |Canalizare ;
catre personalul |integritatii si iesire din rezervor, de caire Sef sector Personal
de exploatare, |etanseitatii personalul de exploatare§ de |puncte de lucru
de catre rezervoarelor 1 | catre personalul de laborator si |rezervoare
personalul de a cerintelor prin echipamemtele de ; Inmagazinare
laborator si prin |igienico sanitare |monitorizare, acolo unde exista
echipamemtele |[si de protectie  |in dotare |
de monitorizare, |sanitara in jurul :

|
|
?
|
|
%
%
{
|
|
:
£
|
|
|
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Compania Judetfeana Apa Serv SA Cont BRD F’i:&;tra Neamt:
NRC: J27/499/2003 ROC4ABRDEZ80SV0477 1562800 .
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St Locotenent Draghiescu, Nr., 20

L Cod postal: 610125, Piatra Neamt, Roméania
[ tel: 0233 233340: fax: 0233 218937
www.apaserv.eu ; afficedapasaerv.eu
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etanseitati
rezervoarelor si
mentenanta
acestora
Spdlarea

rezervoarelor cel

putin 1 data pe
an, conform
procedurn in
vigoare
Asigurarea
corectiel
concentratiel de
clor rezidual
liber la
rezervoarele de
Inmagazinare
dotate cu
instalatii de
clorinare
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24

Transterul unor
constituentr din
materialele

Construirea

| rezervoarelor

din materiale
avizate sanitar

Conform
programului de
monitorizare de
proces,

Sef sectie distributie | 1 5
canalizare.

Dupa caz, suspendarea,
inlocuirea sau renuntarea la
utilizarea rezervorului

P

Compania Judeteana Apa Serv SA

s

NRC: J27/499/2003
CiF: RO18346437
Capital social: 9.560.910 Lei
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St Locotenent Draghiescu, Nr. 20

Cod postal: 610125, Piatra Neami, Romaéania
» tel: 0233 233340; fax: 0233 218937
www.apaserv.eu ; afficeDapaserv.eu
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rezervoarelor Verificarea operationala si
periodica a de audit a i
Integritatii si calitatii apei E
etanseitati potabile/
rezervoarelor s1 | Laborator :
mentenanta monitorizare |
acestora operationala/ ;
Efectuarea Directia de |
monitorizarii de |Sanatate Publica |
audit, Neamt ._f
operationale si
de proces a
calitatii apei |
potabile |
Reziduuri de la Efectuarea Dupa fiecare Eliminare apa din rezervor si | Sef punct de lucru l 5
igienizarea monitorizarii igienizare a a reluare actiune de igienf;zare re€Zervor
rezervoarelor apel la iesire din |rezervorului/
rezervor dupd | Personal sector |
spélarea acestuia | operational/
Asigurarea Laborator ?
respectarii monitorizare :
procedurii de operationala/ :
lgienizare a f
rezervoarelor
o A E g e A A G S MRS s e O A R . G ; ——r AL i ol Syl e
Compania Judeteana Apa Serv SA Cont BRD p;iﬂt.ﬂa Neamt:
NIRC: J27/499/2003 ROO4BRDEZ808V0477 1562800 -
Gl RO15348437 Cont Trezoreria Piatra Neamt:

Capital social: 9.560.910 Lei RO4TTREZ4915069XXX001521
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Agent chimic,
bacteriologic, fizic,
radiologic prezent
In apa in urma
deteriorarii
rezervoarelor, a
lipse1 de etanseitate
a acestora,
cutremure de
pamant, atacurl
teroriste, a unor
sabotaje sau acte de
vandalism

Asigurarea SI
protejarea
corespunzatoare
a securitatii
punctelor de
[ucru;Planuri de
interventie
pentru situatiile
de urgenta
Constientizarea/
Instruirea
personalului
referitor la
consecintele
actelor de

sabotaj; Verificar

ea vizuala
periodica a
rezervoarelor si
a perimetrelor
Imprejmuite ale
acestora
Efectuarea
monitorizarii de

Conform
programului de
monitorizare de
proces,
operationala si
de audit a
calitatii apel
potabile
Verificare
permanenta a
zonel de
protectie
sanitara a
captarii/
Laborator
monitorizare
operationala/
Directia de
Sanatate Publica
Neamt

Informarea imediata a s¢fului
punctului de lucru,a
Autoritatii Publice Lecalze, a
DSP si/sau a populatiei, ﬂupﬁ
caz §
Sistare furnizare apa din
reZervor i
Programarea anualda |
simuldrilor de situatii de
urgentd j

T s i it T A

Sef sectie distributie
canalizare;

Sef punct de lucru
reZervor.
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Compania Judeteana Apa Serv SA
NRG: J27/498/2003

ClF: RO153406437

Capital social: 9.560.910 Lei

b
Cont BRD Piatra Neamt:
ROOABRODEZ28B80SV04 771562800
Cont Trezoreria Piatra Neamt;
RO41TREZ4915069XXX001521
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Str. Locotenent Draghiescu, Nr. 20

Cod postal: 610125, Piatra Neamli, Romania
tel: 0233 233340, fax: 0233 218937

www. apaserv.eu; office@apasarv.eu

in fiecare casa
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audit, :
operationale si |
de proces a 3
calitatii apei .
potabile
Mentenanta |
rezervoare.
Clor rezidual liber |Efectuarea Conform Informare sef statie clorinare a |Sef punct de lucru 2 5
In apa 1n afara monitorizarii de |programului de |apei pentru ajustare doza de statie clorinare a apei;
limitelor legale audit s] monitorizare de |clor; Personal statie
admise operationale a |[proces, Dupa caz, eliminare apa din  [clorinare a ape.
calitatii apel operationala s1  |retea . '
potabile de audit a
Respectarea calitatii apei '
instructiunii de |potabile/ Sector -'
lucru privind operational,
dezinfectia apei |Laborator :
monitorizare i
operationala/ .
Directia de :'-
Sanatate Publica f
Neamt
Transferul unor Utilizarea Conform Inlocuirea : Conducere Compania | 1 5
S S S -
Compania Judeteana Apa Serv SA Cont BRD Piatra Neamt:
NRC: J27/499/2003 RO04BRDEZ80SV0477 1562800
Gl RO15346437 Cont Trezoregria Piatra Neamt;
Capital social: 9.560.910 Lei RO4TTREZ4915069XXX001521
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' Str. Locotenent Draghiescu, Nr. 20

C Cod pogtal: 610125, Piatra Neamli, Romania
: tel: 0233 233340; fax: 0233 218937

. www.apaserv.eu; office@apaserv.eu

S— gkt s

constituenti din conductelor/pom | programului de  |conductelor/pompelor cu unele |Judeteana APA SERV
materialele pelor din monitorizare de |avizate sanitar S.A.
conductelor/pompel | materiale avizate | proces, Informare DSP | Sef sectie distributie
or sanitar operationala si ' canalizare

Inlocuirea de audit a j

conductelor calitatii apet !

/pompelor din  |potabile/ ;

materiale Laborator

necorespunzitoa | monitorizare i

rs operationala/

Efectuarea Directia de |

monitorizarii de |Sanatate Publica

audit si Neamt :

operationale a ;

calitatii ape;i i

potabile 1

Achizitia de |

tevi/pompe 1,

pentru apa care i

sa detina aviz

sanitar

29 |Cresterea Respectarea Conform Eliminare apa cu Sef sectie Distributie |2 5 10

turbiditatil si/saua |programelor de |programului de |turbiditate/culoare crescuta din |Canalizare
culorii apei la mentenanta a monitorizare de |retelele de distributie ! Setl sector

B AR A ki 5 e B o 0 e P B A R i
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Compania Judeteana Apa Serv SA
NIRCG: J27/499/2003

Cit: RO15346437

Capital social; 9.560.910 Lei
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Cont BRD Piagtra Neamti:
ROO4BRDE280SV04771562800
Cont Trezoreria Piatra Neamt:
RO4TTREZ4915069XXX001521

I
b
i
[ ]
[

43



R, k T
X

iel: Q233 23

i

R AP A P, il

| Str. Locotenent Draghiescu, Nr. 20
- Cod postal: 610125, Piatra Neami, Romania
33340; fax; 0233 218837
www.apaserv.eu ; officebapaserv.eu
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schimbarea sensului |retelei de apd,  |proces, Reinstruire personal cu . Personal din cadrul
de curgere sau dupa |Respectarea operationala si  |instructiunea de lucru de sectorului
stationarea apei in  |instructiunii de |de audit a spdlare/igienizare a
retea lucru de calitatii apei conductelor dupa mterven];n in

spdlare/igienizar |potabile/ Sector |reteaua de distributie -

e a conductelor |operational, |

dupd interventit |Laborator f

in refeaua de monitorizare '

distributie operationala/

Efectuarea Directia de

monitorizarii de |Sanatate Publica ;

audit, Neamt E

operationale si :

de proces a i

calitatii apel

potabile :

30 |Incdrcare Efectuarea Conform Eliminare apa contamiriata din | Sef sectie Distributie | 3 5 15
bacteriologica monitorizarii de |programului de |retelele de distributie ap? Canalizare ;
aparutd in urma audit si monitorizare potabila . Sef sector/
contamindril apel  [operationale a |operationala si |Indepartare sursa contarhinare |Personal din cadrul
potabile cu apa calitatil apel de audit a cu apa nepotabila sectiel Distributie
nepotabila potabile calitatii apei Dupa caz, informare Canalizare.

Respectarea potabile consumatori si Directia de

normelor de

De fiecare data

e e r ——

Sanatate Publica

o P e e R I T VIS T VS ey Syt ey 1y | Sfeyty Sy

Compania Judeteana Apa Serv SA
J271499/2003

NERC

e o e e A el B o e i

ClF: RO15346437

Capital social;

$.560.910 Lei
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Cont BRD Pmir.ﬁ Naamt:
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{ Sir, Lﬁcﬂt&ﬂ@ﬁt Draghiescu, Nr. 20
' Cod postal: 610125, Piatra Neamti, Romania
| tel: 0233 233340; fax: 0233 218937
in fiecare casa . www.apaserv.eu: officeapaserv.eu
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proiectare a dupa remedierea ‘
refelelor de unei avarii a
alimentare cu reteler de
apa si canalizare |distributie a !f
Inlocuirea apel/ Sector 3
conductelor din |operational, :
materiale Laborator j
necorespunzatoar| monitorizare :
e/ conducte operationala/ |
degradate Directia de E
Respectarea Sanatate Publica
programelor de |Neamt E
mentenantd a |
retelelor si :
echipamentelor
Asigurarea i
ctanseitatii
retelel de :'
distributie a apei 5
Asigurarea
conditiilor i
igienico sanitare/ '
lipsa apei de
imundare in ,

|

B e L TEL EE P e A i it 11

Compania Judeteana Apa Serv SA
NIRG: J27/499/2003

CiFF: RO15346437

Capital social: 9.560.910 Lei

T

Cont BRD Piatra Neamt:
ROO04BRDE28B0SV04771562800
Cont Trezoreria Piatra Neamt:
RO4TTREZ4915068XXX001521
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Str. Locotenent Draghiescu, Nr. 20

Cod pogtal: 610125, Pilatra Neamlt, Romania
tel: 0233 233340; fax: 0233 218937
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caminele de vane
ale retelei de
distributie !
Asigurarea :
protectie f
sanitare a i
calitatii apei prin
prezenta |
permanenta in 1
apa potabila a }
dezinfectantului |
rezidual
Respectarea
procedurii de
spalare/igienizar .;
¢ a conductelor t
dupa interventii i
in refeaua de !
distributie :
Apa potabila cu Efectuarea Conform Informare sef ierarhic Sef Sectie Distributie |1 5
valori neconforme | monitorizarii de |programului de |Dupa caz, eliminare apa Canalizare;
ale altor parametri |audit si monitorizare de |contaminata din retelele de Sef Sectie Captare
de calitate operationale a |proces, distributie apa sau oprire Tratare Apa
calitatii aper operationala si  |furnizare apa la consumatori  |Sef sectoare din
|
e e A 43 At b 4 b5t A0 P PP e PP A A A RS it e o TR Bt
Compania Judeteana Apa Serv SA Cont BRD F”ié&tra Neamt:
NRG: J27/499/2003 RO04BRDEZB0SV0477 1562800,
Gl RO156346437 Caont Trezoreria Piatra Neamt;
Capital social: 9.560.910 Lei RO41TTREZ4915069XXX001521
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Cod postal: 610125, Piatra Neami, Romania
i tel: Q233 Z233340; fax: 0233 218937
www.apaserv.eu ; office@apaserv.eu

" Akad oy

potabile
Respectarea
instructiunilor si
procedurilor
aplicabile
procesului de
potabilizare a
apel

[nstruirea
personalulului

de audit a
calitati1 aper
potabile/ Sector
operational,
Laborator
monitorizare
operationala/
Directia de
Sanatate Publica
Neamt

Dupa caz, informare

- w fagles wmg = mme o= =7 =

consumatori si Directia de

Sanatate Publica

-

cadrul sectiilor
Distributie
Canalizare, Captare
Tratare Apa
Personal din cadrul
sectiilor Distributie
Canalizare/ Captare
Tratare Apa

L REE R R TSP

e L LR

Compania Judeteana Apa Serv SA
NRC: J27/499/2003

Cli: RO1H346437

Capital social: 9.560.910 Lei
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Cont BRD Pidtra Neamt:
ROCABRDEZBOSVO4A77 1562800
Cont Trezoreria Piatra Neamt;
RO41TREZ4915069XXX001521
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St Locotenent Draghiescu, Nr. 20

Cod postal: 610125, Piatra Neami, Romania
tel: 0233 233340; fax: 0233 218937
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S.Monitorizarea masurilor de control si imbunatigtirea PSA. Planul de management al riscului

ey

" LY e

care este direct corelata cu
contaminarea bacteriologica
Asigurarea dezinfectarii
permanente a apei in stafia de
dezinfectie si supravegherea
prioritara a acestui proces.
Monitorizarea tuturor
parametrilor de calitate a apei
potabile prevazuti in legislatie
cu frecventa stabilita in
programele de monitorizare
Asigurarea unui stoc de
rezerva de reactivi pentru
dezinfectie si preoxidare

preoxidare.
Informare sef statie de
tratare. '
Crestere frecventa,
monitorizare de praces
a parametrilor
turbiditate st clor Ig
iesire din stafia de ¢
captare

i

tratare :
Personal laborator de
proces .

Nr. Pericol/risc Scor Masuri de control Corectii(C)/} Responsabil corectii/ Actiuni ale
crt. identificat de risc Actiuni corective (AC)| Actiuni corective Managementul
5 Riscurilor pentru
reducerea lor
Captare apa bruta ":
1 Incarcare 25 Verificarea calitdtii apei, in | Ajustare proces de ° Sef statie de tratare ; |Riscul va fi eliminat sau
bacteriologica mod deosebit a turbiditatii dezinfectie si de Personal statie de redus prin:

1.Utilizarea de preoxidant
in doze adecvate
2.Existenta marcajelor
prevazute legal de
delimitare si atentionare a
zonel de protectie
sanitara cu regim sever a
captarii de apa

3.Stabilire de Norme
interne de ajustare
imediata a procesului de
tratare, a programului de

monitorizare de proces si
de

.. RN EETE T EETEEN PO TS

ST LR

Compania Judeteana Apa Serv SA

. :

Cont BRD Piatra Neamt;

NIRRG: J27/489/2003
CiF: RO15346437
Capital social: 9.560.910 Lei

ROO4BRDEZBOSVO4771562800
Cont Trezoreria Piatra Neamt:
RO41 TREZ4915089XXX0015217
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' Str. Locotenent Draghiescu, Nr. 20

Cod postal: 610125, Piatra Neami, Romania
tal: 0233 233340: fax: 0233 218837

. www.apaserv.eu; office@apaserv.eu
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pentru minim 30 zile
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informare imediata a
sefullui statiei de tratare
despre evenimentul
periculos, analiza a
masuril de suspendare
temporara a preluarn apet
din captare.

4.Dotarea statiei de
dezinfectie a ape1 cu un
generator electric.

Pesticide, 8
ingrasaminte
naturale sau chimice

Monitorizarea tuturor

parametrilor de calitate a apei
potabile prevazuti in legislatie

cu frecventa stabilita in

programele de monitorizare

Cresterea frecventei de
monitorizare a Z
pesticidelor si :‘
compusilor cu azot in
apa potabild produsi
In caz de mentinerea
pericolului, '
suspendarea temporard
a preludrii apei din }
captare

Sef statie de tratare.

Riscul se va reduce
conform programului de
monitorizare operationala
si de audit a calitatii apel
potabile/ Personal statie
de tratare Belcesti
Laborator de proces
Belcest1 / Laborator
monitorizare
operationala/ Directia de
Sanatate Publica Neamt

Produse petroliere |10
sau alt1 poluanti
vizibili pe suprafata

Inspectie vizuald a apel la
captare.
Monitorizarea de proces a

Informare sef statie :
tratare

Suspendare temp01'§1*é a

Sef statie de tratare,
Autoritate publicd
locald s1 Garda

Riscul va fi eliminat sau
redus prin:
1. Dotare punct captare

A PIE S

]
:

Compania Judeteana Apa Serv SA

NIRCG: J27/499/2003
ClF: RO15346437

Capital social: 9.5660.810 Lei

st

Cont BRD Piatra Neami:
ROMABRDEZ808V0477 1562800
Cont Trezoreria Piatra Neamt:
RO41TTREZ4915069XXX001521
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v Sty Locotenent Draghiescu, Nr. 20
CCod postal: 610125, Platra Neamd, Romania

v tel: 0233 233340; faxe 0233 218037
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acumularii.

parametrilor de calitate a apei
potabile prevazuti in legislatie
cu frecventa stabilitd in
programul de monitorizare

captare

preludrii apel din

Informare autoritate
publicd locald si Garda
Judeteana de Mediu

Pl

Judeteand de Mediu

- e g S P

i

LAl B R - P

Sedimente, corpuri |10
straine, crestere
semnificativa a
turbiditati aper.
Impurificarea apelor
din cauza unor

Monitorizarea calitétii apei
brute cu masurdtori frecvente
ale turbiditatit si pH-ului
pentru optimizarea

dozei de coagulant.
Colaborare cu autoritatile

1
Informare sef statie

Ajustare proces de

apa cu echipament de
monitorizare on line a
conductivitatii apei
captate si a unei camere
de luat vederi on line

2. Stabilire de Norme
interne de ajustare
imediata a procesului de
tratare, a programului de
monitorizare de proces si
de

informare imediata a
sefului statie1 de tratare
despre evenimentul
periculos, analiza a
masurii de suspendare
temporara a preluarii apei
din captare.

Sef statie de tratare
p!

tratare ; Autoritate publica
Suspendare temporara a |locala Autoritatea
preluarit apei din | judeteana pentru
captare ’ Judeteana de Mediu

2

Riscul va fi eliminat sau
redus prin:

l. Primire de comunicate
de evenimente meteo
periculoase;

2. Stabilire de Norme

N e e s R R R BB LR R SR,

T B P P PSP ) Sy U

Compania Judeteana Apa Serv SA

NIRC: J27/499/2003
Gl RO156346437

Capital social; 8.560.910 Lei

e,
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Cont BRD Piatra Neamt:
ROO4BRDEZ2808V04771562800
Cont Trezoreyia Piatra Neamt,
RO4TTREZ49150689XXX001521

I
]

]
i

1
"

50



TEFES PR rees

in fiecare casa

---------- T B P i e B 0 B b B P T T T Vo B s T i U oy i 1 Y B N T T O T T Pt

-y - e w W =

- s e

Str. Locotenent Draghiescu, Nr. 20
CCod postal 610125, Platra Neami, Romania
P tel: 0233 233340; fax: 0233 218937

. Www.apaserv.eu; office@apaserv.aeu
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furtuni, inundatii,
alunecdr: de teren,
excavat etc.

locale si1 institutiile cu atributii
in gestionarea situatiilor de
urgenta

tratare a apei, conform

procedurii de lucru.

\
L

et -

e

]
L

interne de ajustare
imediata a procesului de
tratare, a programului de
monitorizare de proces si
de

informare imediata a
setullui statie1 de tratare
despre evenimentul
periculos, analiza a
masurii de suspendare
temporara a preluarii apei
din captare.

S Deseuri de la 4
activitati industriale
sau agricole din
apropierea captarii

6 Agent chimic, 10

bacteriologic, fizic,
radiologic prezent in
apa in urma unor

Veriticare periodica a zonei de
protectie sanitara a captarii
Colaborare cu autorititile
locale s1 institutiile cu atributii
in gestionarea problemelor de
mediu

Informare Sef Statie de

tratare , 1
Autoritate publica |
locala,
Garda Judeteana de
Mediu i
Eliminare fizicaa
pericolulul

Sef statie de tratare ,
Autoritate publica
locala Autoritatea
judeteana pentru
Judeteana de Mediu

Riscul se va reduce
conform programului de
monitorizare operationala
s1 de audit a calitatii apei
potabile

Constientizarea personalului
referitor la consecintele
actelor de sabotaj prin
instruiri,

Informare sef statie
tratare, :

Suspendare tempordra a

preluarii apei din

Sef statie de tratare,
Autoritate publica
locala Garda
Judeteana de Mediu

Riscul va fi1 eliminat sau
redus prin:
l.Comunicare imediata
catre seful statiei de

e e LR LR L ETEELE R P e
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Compania Judeteana Apa Serv SA

NIRC: J27/4899/2003
Cli: RO15346437

Capital social: 9.560.810 Lei
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Cont BRD Pidira Neamt:
ROO4ABRDEZ28B0SV0477 1562800
Cord Trﬁx@rs}rz‘ta Fiatra Neamt;
RO4TTREZ4915089XXX001521
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Str. Locotenent Draghiescu, Nr. 20
C.od postal: 610125, Pilatra Neamt, Romdéania
tel: 0233 233340, fax: 0233 218937

www.apaserv.eu ; affice@apaseary.au
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Lpoluart accidentale, Prevenire s1 protectie, captare si, daca e cazul, | Directia de Sanatate |tratare, de rezultate ale
cutremure de conform obligatiilor de a furnizarii apei Publica Neamt analizelor parametrilor de
pamant, atacuri conformare potabile. i calitate a1 apei potabile
teroriste, sabotaje Monitorizarea tuturor Informare autoritate cu valor1 neconforme, din
sau acte de parametrilor de calitate a apei |publica locala si Gélrda cadrul monitorizarii
vandalism potabile prevazuti in legislatie | Judeteana de Mediy, acesteia.

Identificarea poluatorului gi | Directia de Sanatate 2. Stabilire de Norme
informarea autoritatilor Publica | interne de ajustare
relevante, inclusiv apdrarea I imediata a procesului de
civila 1 tratare, a programului de
monitorizare de proces si
i de
informare 1mediata a
: sefullur statier de tratare
despre evenimentul
* periculos, analiza a
masurii de suspendare
, temporara a preluarii apei
Pomparea si transport apa prin aductiune din frontul de captare f
7 Transtferul unor 3 Utilizarea Inlocuirea Sef Sectie Riscul va f1 eliminat prin
constituentr din conductelor/pompelor din conductelor/pompelor |Captare/Tratare Apa |asigurarea respectarii
materialele materiale avizate sanitar cu unele avizate sanitar | instructiunii de Iucru de
conductelor/ Inlocuirea conductelor spadlare/igienizare a
pompelor /pompelor din materiale conductelor dupa

R B DB B o B B B o Bt bl bt SETETTE] BT A R N P Pep—

Compania Judeteana Apa Serv SA

NRC: J27/499/2003
CIF: RO15346437

Capital social: 8.500.910 Lei

Cont BRD FPiatra Neamt:

ROQ4ABRDEZB0SV047715662800

Cont Trezoreria Piatra Neamti:
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Cod pogtal, 610125, Piatra Neamil, Romania
Ftel: 0233 233340: fax: 0233 218957
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- necorespunzatoare intervenfii in aductiunea
Efectuarea monitorizarii de de apa de catre
audit s1 operationale a seful/responsabilul de
calitatir apei potabile statie de captare
8 Impurificarea aper |10 Respectarea instructiunii de | Eliminare apa cu vaiori Sef Sectie Distributie |Riscul va fi eliminat prin

din aductiuni in
urma unor avarii

lucru de remediere a avariilor
aductiunilor de apa
Efectuarea monitorizarii de
audit, operationale s1 de
proces a calitatii apei potabile

neconforme ale \
parametrilor de calitate
din aductiuni
Reinstruire personal cu
instructiunea de lucru
de remedierea .
avariilor aductiunilor de
apa "

Tratare apa de suprafata

Canalizare;

Sef1 sectoare din
cadrul sectiel
Distributie Canalizare
Personal din cadrul
sectiel Distributie
Canalizare

asigurarea respectarii
instructiunii de lucru de
spalare/igienizare a
conductelor dupa
interventii in aductiunea
de apa de citre
seful/responsabilul de
statie de captare

9 Doza de preoxidant |6
prea mica

Mentenanta corespunzatoare a
echipamentului de
producere/dozare a dioxidului
de clor

Asigurarea unui stoc de
rezerva de reactivi pentru
preoxidare pentru minim 30
zile

Reinstruirea
personalului cu
instructiunile de luctu
in vigoare N
Remediere defectiune a
echipamentului de
producere/dozare a
preoxidantului

= e

- g

b

Sef statie de tratare
Personal statie de
tratare

Riscul va fi eliminat sau
redus prin:

1. Respectare doze de
preoxidant stabilite de
laboratorul de proces
Respectare program
mentenata a
echipamentului de dozare
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Compania Judeteana Apa Serv SA

MNIRC: J27/4099/2003
CIF: RO1T5346437

Capital social: 9.560.910 Lei

Cont BRD Piatra Neamt:
ROO4ABRDE280SV0477 1562800
Caont Trezoreria Piatra Neamt,
RO4TTREZ4915069XXX001521
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Mentenanta corespunzatoare a
echipamentului de producere/
dozare a preoxidantului

10 |Doza de preoxidant |6
ridicata
11 Doza de coagulant 10

si/sau floculant
neadecvata (prea
mica sau prea mare)

|

Reinstruirea
personalului cu
instructiunile de lucru
in vigoare :
Remediere defectiune a
echipamentului de !
producere/dozare a;
preoxidantului '

L]
[

a preoxidantului

2. Asigurarea unul stoc
de rezerva de reactivi de
preoxidare, pentru minim

30 zile

Sef statie de tratare
Personal statie de
tratare.

Riscul va f1 eliminat sau
redus prin:

1. Respectare doze de
preoxidant stabilite de
laboratorul de proces

2. Respectare program
mentenata a
echipamentului de dozare
a preoxidantului

Monitorizarea calitatii apei pe
trepte de tratare, cu prioritate
a turbiditatii.

Monitorizarea aluminiului
rezidual din apa potabila
Respectarea dozeil de
coagulant s1 floculant stabilita
st adaptarea acesteia la

calitatea apeli

Ajustarea dozei de I
coagulant si floculant
s1 adaptarea acesté¢ia la
calitatea apel :
Ajustarea frecventei de
monitorizare a calitatii
apel tratate :
Reinstruirea

personalului cu

Sef statie de tratare;
Personal statie de
tratare;

Personal laborator de
proces ;

Riscul va f1 eliminat sau
redus prin:

1. Respectare doze de
coagulant s1 floculant
stabilite de laboratorul de
proces

2. Respectare program
analize de laborator de
proces pe trepte de tratare

Compania Judeteana Apa Serv SA
NIRG: J27/4090/2003
Gl RO153406437

Capital social: 9.560.810 Lei

—— W -

Cont BRD Piatra Neaml:
ROOC4BRDEZB0SV04771562800
Cont Trezoreyria Piatra Neamt
RO4TTREZ4915069XXX001521
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Mentenanta corespunzatoare
a echipamentului de dozare a
coagulantului s1 floculantului.
Instruirea personalului
Asigurarea unui stoc de
rezerva de coagulant pentru
minim 30 zile

3. Respectare program
mentenata a
echipamentulul de dozare
a coagulantului s1

instructiunile de luctu
in vigoare
Remediere defectiune a
echipamentului de

dozare a | floculantulu1
coagulantuluisi | 4. Asigurarea unui stoc
floculantului de rezerva de coagulant

si floculant pentru minim

30 zile

s ol Fu P == ==

12

Decantare deficitara |10
a apel, respectiv apa

Respectarea dozelor de
coagulant s1 floculant si

Riscul va fi1 eliminat sau
redus prin:

Sef statie de tratare;
Personal statie de

Cresterea frecventei de
. : ¥
eliminare a nammlul}u

decantata cu adaptarea acestora la calitatea |din decantor | tratare; l. Respectare program
turbiditate crescuta apel Ajustarea frecventei;f de |Personal laborator de |mentenata decantor si
Respectarea timpului si a monitorizare a calitgtil | proces . eliminare namol
vitezel de decantare apel filtrate 2. Respectare program
Inspectie vizuala a ape1 din -Asigurare mentenata analize de laborator de
decantor decantor i proces pe trepte de tratare
[ntretinere /1gienizare -Reinstruirea i
corespunzatoare a personalului cu |
decantorului, eliminare la instructiunile de lucru
timp a namolului depus pe in vigoare
decantoare Ajustarea dozelor de
Instruirea personalului cu coagulant si floculant si
i 55
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Compania Judeteana Apa Serv SA

NRG: J27/499/2003
CIF: RO15346437

Capital social: 9.560.910 Lei
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Str. Locotenent Draghiescu, Nr. 20

Cod postal: 610125, Piatra Neamt, Romania
tel: 0233 233340; fax: 0233 218937
www.apaserv.eu; aofficeapaserv.au

instructiunile de lucru in
vigoare

Monitorizarea calitétii apel, cu

prioritate a turbiditatii

adaptarea acestora ]:a
calitatea apei g
Scaderea vitezei de:
decantare prin scaderea
vitezei de deplasare a
apei in decantor -

13 | Filtrare pe nisip 10 Monitorizarea calitatii apei Cresterea frecvent¢i de | Sef statie de tratare ; |Riscul va fi eliminat sau
deficitara a apei, filtrate spalare a filtrelor [ Personal statie de redus prin:
respectiv apa filtrata Respectarea instructiunii de | Ajustarea frecventei de |tratare: 1. Respectare program
cu fturbiditate spalare filtre, cu prioritate pe |monitorizare a calitatii |Personal laborator de mentenata filtre de nisip
scazuta frecventa acestei operatii apei filtrate proces. s1 calitate si cantitate
Inspectie vizuala a apei din Asigurare mentenat;a corespunzatoare nisip
filtre filtre si calitate si filtrant
[nstruirea personalului cantitate 2. Respectare program de
Asigurare mentenata filtre si | corespunzatoare nisip spalare filtre
calitate si cantitate filtrant § 3. Respectare program
corespunzatoare nisip filtrant |Reinstruirea analize de laborator de
personalului cu ; proces pe trepte de tratare
mstructiunile de lugru
In vigoare |
14 |Filtrare pe cirbune |10 Monitorizarea calitdfii apei Cresterea frecventej de |Sef statie de tratare ; |Riscul va fi eliminat sau

deficitara a apei,
respectiv apa filtrata
cu oxidabilitate

Respectarea instructiunii de
spdlare filtre, cu prioritate pe

frecventa acestei operatii

spalare a filtrelor ;
Ajustarea frecventei de
monitorizare a calitatii

Personal statie de
fratare;
Personal laborator de

redus prin:
I. Respectare program
mentenata filtre de CAG
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Compania Judeteana Apa Serv SA

NIRG: J27/499/2003
Cli-: RO15346437

(apital social: 9.560.910 Lei
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Cont BRD Péhtra Neamt:
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crescuta Inspectie vizuala a apei din apei filtrate proces. st calitate si cantitate

filtre Asigurare mentenata corespunzatoare material

Instruirea personalului filtre si calitate si filtrant

Asigurare mentenata filtre cantitate 2. Respectare program de
corespunzatoare spalare filtre
material filtrant 3. Respectare program
Reinstruirea ! analize de laborator de
personalului cu : proces pe trepte de tratare
instructiunile de Iucru
in vigoare r_

15 |Doza de solutie 10 Respectarea dozei de Ajustarea dozei de Sef statie de tratare ; |Riscul va fi eliminat sau

hipoclorit de
sodiu/clor prea mica
sau prea mare

dezinfectant stabilite si a
concentratiel legale admise
[nstruirea personalului cu IL-
urile in vigoare

Mentenanta corespunzatoare a
echipamentului dezinfectie
Monitorizarea clorului
rezidual liber de cétre
personalul de exploatare
Monitorizarea calitdtii apei de
catre personalul de laborator

dezinfectant si
adaptarea acesteia la
calitatea apei

monitorizare a calitdtii
apei dezinfectate :
Reinstruirea ;
personalului cu
instructiunile de Iuoru
in vigoare |
Remediere defectiune a
echipamentului de :
dozare a clorului ;

Personal statie de
fratare,

Personal laborator de
Ajustarea frecventei de proces.

redus prin:

1. Respectare doze de
dezinfectant stabilite de
laboratorul de proces

2. Respectare program
mentenata a
echipamentului de dozare
a hipocloritului de sodiu
3. Asigurarea unui stoc
de rezerva de
dezinfectant, pentru
minim 30 zile

4. Stationare cat mai
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putin timp a apei in

" rezervorul de
Inmagazinare
|
16 |Clorrezidual liber [0 Respectarea dozei de clor Ajustarea dozei de! Sef statie de tratare; |Riscul va fi eliminat sau
Intr- o concentratie stabilite s1 a concentratiel dezinfectant si 1 Personal statie de redus prin:
mai mare decat legale admise adaptarea acesteia la tratare; 1. Respectare doze de
limita admisa de 0.5 Instruirea personalului cu IL- |calitatea apei | Personal laborator de |dezinfectant stabilite de
mg/l urile in vigoare Ajustarea frecventei de |proces. laboratorul de proces
Mentenanta corespunzatoare a | monitorizare a calitatii 2. Respectare program
echipamentului dezinfectie apel dezinfectate F mentenata a
Monitorizarea clorului Reinstruirea ? echipamentului de dozare
rezidual liber de catre personalului cu ! a dezinfectantului
personalul de exploatare instructiunile de lu¢ru
Monitorizarea calitdtii apei de |in vigoare
catre personalul de laborator |Remediere defectiune a
Asigurarea unui stoc de echipamentului de :
rezerva de clor pentru minim |dozare a E
30 zile dezinfectantului
17  |Incarcare 10 Respectarea dozei de Ajustarea doze1 de Sef statie de tratare; |Riscul va fi eliminat sau

microbiologica a
apel cauzata de clor
rezidual liber intr- o

dezinfectant stabilite si a
concentratiel legale admise
[nstruirea personalului cu IL-

dezinfectant si

adaptarea acesteia la

calitatea apel

Personal statie de
tratare;
Personal laborator de

redus prin:
1. Respectare doze de
dezinfectant stabilite de
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concentratie sub
limita admisa de 0.1
mg/|

urile in vigoare

Mentenanta corespunzatoare a

echipamentului dezinfectie
Monitorizarea clorului
rezidual liber de céitre
personalul de exploatare

Monitorizarea calitatii apei de

catre personalul de laborator
Asigurarea dezinfectiel
permanente, prin dotarea
statiel de clorinare cu un
generator electric
Asigurarea unui stoc de

rezerva de dezinfectant pentru

minim 30 zile

Ajustarea frecventei de
monitorizare a calitatii
apel dezinfectate
Reinstruirea
personalului cu
instructiunile de luctu
in vigoare
Remediere defectiune a
echipamentului de
dozare a

dezinfectantului

e

-

-y

proces.

laboratorul de proces

2. Respectare program
mentenata a
echipamentului de dozare
a hipocloritului de sodiu
3. Asigurarea unui stoc
de rezerva de
dezinfectant, pentru
minim 30 zile

4, Stationare cat mai
putin timp a apei In
rezervorul de
Inmagazinare

18

Transferul unor 5
constituenti din
materialele
rezervoarelor

Constructia/ reparatia
rezervoruluil din materiale
avizate sanitar

Verificarea periodicd a
Integritatii si etanseitatii
rezervoarelor s1 mentenanta
acestora

Efectuarea monitorizarii de

Dupa caz, suspendaiea,
. - 5|
inlocuirea sau |
renuntarea la utilizarea

rezervorului

Sef statie de tratare;

Personal statie de

fratare,

Personal laborator de

proces.

Riscul va fi eliminat prin
asigurarea respectarii
instructiunii de lucru de
spalare/igienizare a
conductelor dupa
interventii in aductiunea
de apa de catre
seful/responsabilul de

Compania Judeteana Apa Serv SA

MR J27/4D89/2003
ClF: RO15346437
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audit, operationale si1 de
proces a calitatii apei potabile
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statie de captare

Pompare si trasport apa potabila prin aductiuni catre sistemele de alimentare cu apa potabila

19

Impurificarea apei 10
din aductiuni in
urma unor avarii

Respectarea instructiunii de
lucru de remediere a avariilor
aductiuntilor de apa
Efectuarea monitorizarii de
audit, operationale si de
proces a calitatii apei potabile

Eliminare apa cu valori
neconforme ale |
parametrilor de calitate
din aductiuni f
Reinstruire personal cu
instructiunea de lucru
de remedierea !
avariilor aductiunilor de
apa |

k

Set Sectie Distributie
Canalizare;

Sef sector din cadrul
sectiel Distributie
Canalizare;

Personal din cadrul
sectie1 Distributie
Canalizare .

Asigurarea respectarii
instructiunii de lucru de
spalare/igienizare a
conductelor dupa
interventil in aductiunea
de apa

Inmagazinare apai, corectie clor rezidual liber si distributie in cadrul sistemelor de alimentare cu apa

20

Incarcare [0
bacteriologica a

Monitorizarea calitatii apei de
catre personalul de exploatare,
de catre personalul de
laborator si prin
echipamemtele de
monitorizare, acolo unde
exista in dotare

Asigurarea stationarii un timp
cat mai redus posibil a apei in
rezervoare

Ajustarea frecventei
monitorizarii calitatii
apei la iesire din
rezervor, de catre
personalul de _.
exploatare, de catr%:
personalul de laborator
si prin echipamemtele
de monitorizare, acolo

R e s

Sef sectie Distributie
Canalizare ;

Sef sector Personal
puncte de lucru
rezervoare
Inmagazinare

Riscul va fi eliminat sau
redus prin:

1. Primire imediata de
informatii despre valori
reduse ale clorului
rezidual liber in probe de
apa din rezervoare si
retea de distributie

2. Respectare programe
de 1gienizare rezervoare

Compania Judeteana Apa Serv SA

NIRG: J27/499/2003
ClF: RO15346437
Capital social: 9.560.910 Lei
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Asigurarea tratarii

corespunzatoare a apei inainte

de a f1 inmagazinata
Asigurarea respectarii
cerintelor igienico sanitare si
de protectie sanitara in jurul
rezervoarelor

Verificarea periodici a
Integritatii si etanseitatii
rezervoarelor s1 mentenanta
acestora

Spalarea rezervoarelor cel
putin 1 data pe an, conform
procedurii in vigoare
Asigurarea corectiel
concentratiel de clor rezidual
liber la rezervoarele de
inmagazinare dotate cu
instalatii de clorinare

e e L e R
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3. Mentenanta instalatii
de clorinare

4. Dotare cu generatoare
electrice

5. Asigurare stoc
dezinfectant pentru
minim 30 zile

6. Asigurarea stationarii
un timp cat mai redus
posibil a apei in
rezervoare

7. Asigurarea protectiei
sanitare a rezervoarelor
8. Stationare cat mai
putin timp a apel in
rezervorul de
Inmagazinare

21

Clor rezidual liber in |10
apa in afara
limitelor legale
admise

Efectuarea monitorizarii de
audit sI operationale a
calitatii apei potabile
Respectarea instructiunii de
lucru privind dezinfectia apei

Informare sef statief
clorinare a apei pentru
ajustare doza de clor:
Dupa caz, eliminaré
apa din retea .

Sef punct de lucru
statie clorinare a apei;
Personal statie
clorinare a ape.

Riscul va f1 eliminat sau
redus prin:

1. Primire imediata de
informatii despre valori
reduse ale clorului

e,

e

';

. e
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rezidual liber in probe de
apa din rezervoare si
retea de distributie

2. Respectarea
instructiunii de lucru
privind dezinfectia apei
3 Respectarea
instructiunii de lucru
privind remedierea
avariilor in reteaua de
distributie

4. Asigurarea stationarii
un timp cat mai redus
posibil a apei in reteaua
de distributie.

2

Cresterea turbiditatii | 10

si/sau a culorii apei
la schimbarea
sensului de curgere
sau dupa stationarea
apel In retea

Respectarea programelor de
mentenantd a retelei de apa,
Respectarea instructiunii de
lucru de spalare/igienizare a
conductelor dupa interventii
in refeaua de distributie
Efectuarea monitorizarii de
audit, operationale si de
proces a calitatii apei potabile

Eliminare apa cu !
turbiditate/culoare !
crescuta din 1*eteIeIé de
distributie *
Reinstruire personal cu
instructiunea de ludru
de spalare/igienizaye a
conductelor dupa |
interventii in reteaua de

Sef sectie Distributie
Canalizare

Sefi sector

Personal din cadrul
sectorului

1. Asigurare posibilitate
tehnica de eliminare a
ape1 din retea pe
tronsoane de conducte
2. Asigurarea respectaril
mstructiunii de lucru de
spdlare/igienizare a
conductelor dupa
interventii in refeaua de

Compania Judeteana Apa Serv SA

NRC: J27/499/2003

CIF: RO15346437

Capital social: 9.560.810 Lei
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a distributie distributie
23 |Incércare 15 Efectuarea monitorizarii de Eliminare apa E_ Sel sectie Distributie |Riscul va fi aliminat prin:
bacteriologica audit s1 operationale a calitatii|contaminata din retﬁ'élele Canalizare ; 1. Asigurarea respectarii
aparuta in urma ape1 potabile Respectarea de distributie apa | Sef sector/ instructiunii de lucru de
contamindrii apei normelor de proiectare a potabila 1 Personal din cadrul  |spélare/igienizare a
potabile cu apa retelelor de alimentare cu apd |Indepartare sursa sectiel Distributie conductelor dupa
nepotabila s1 canalizare contaminare cu apa{ Canalizare. interventii in refeaua de
Inlocuirea conductelor din nepotabila ! distributie
materiale necorespunzitoare/ |Dupa caz, informard 2. Asigurarea etanseitatii
conducte degradate consumatori si Directia conductelor de apa
Respectarea programelor de | de Sanatate Publica; potabila
mentenanti a retelelor si 3. Asigurarea protectiei
echipamentelor -: sanitare a calitatii apei
Asigurarea etanseitatii retelei prin prezenta permanenta
de distributie a apei } in apa potabila a
Asigurarea conditiilor igienico : dezinfectantului rezidual
sanitare/ lipsa apei de inundare
in caminele de vane ale retelei ;
de distributie
Asigurarea protectiei sanitare !
a calitatii apel prin prezenta .
permanenta in apa potabila a :

dezinfectantului rezidual
Respectarea procedurii de

\ 63
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spdlare/igienizare a
conductelor dupa interventii in
refeaua de distributie
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6. Auditul intern

Dupa elaborarea si implementarea PSA, se va realiza un audit intern, fiind obligatoriu
in urmatoarele cazuri:

- periodic, la interval de 1 an (frecventa auditurilor de rutini se stabileste In functie de
factori precum dimensiunea populatiei deservite si calitatea sursei de apd, capacitatea si
complexitatea instalatiilor de tratare si distributie);

- In cazul unor modificari importante aparute la nivelul sursei, sistemului de distributie
sau a rezervorulul de Inmagazinare ori a procesului de tratare:

- dupd incidente semnificative;

- In anumite circumstante, precum calamititile naturale, fenomenele meteo extreme etc.
care ar putea determina deteriorarea calitatii surselor sau diferitelor componente, inspectarea

R e s T S S e R =y 3 - g i R i S ol e

" Intrégului sistem’de aprovizionare ¢ii apa, inGlisv SUrsele; ifrastiuctira de transport. stafiile

de tratare, rezervoarele de inmagazinare si sistemele de distributie.
In situatiile in care se realizeaza o raportare cu privire la un incident semnificativ,
respectiv care se Incadreaza la un scor de minim 6 pe scala de risc, este necesar si se asigure

e

ca:
- evenimentul respectiv este investigat prompt si adecvat;
- cauza este determinata si remediati;
- incidentul si actiunile de remediere sunt documentate si raportate autoritatilor
competente;

- PSA este reevaluat si modificat pentru a evita repetarea unei situatii similare.

]
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7. Documentare §i revizuirea PSA.

Dupad implementarea PSA se va efectua un audit periodic intern al planului, care va
cuprinde revizuirea Planului de siguranti a apei. Auditul se va efectua periodic, cel mult la un

interval de 2 ani;

ape1 pentru sistemul
de aprovizionare cu
apa Brusturi

responsabilitatile aldturi
de politicile de suport
PSA

NR. | DENUMIRE COMPONENTA
D LI
CRT. | DOCUMENT DOCUMENT T _I
1 Plan de siguranta a Echipa PSA si Este prezentata lista

personalului responsabil PSA
s1 datele de contact ale
acestora

Eel = B 5% o/ TE L MBI T e R TN e R T SR SRS e -

Descrierea detaliata a
sistemului de
aprovizionare cu apa

1. Descrierea detaliata a sursei
s1 captdrii. Este prezentata
descrierea captarii, date
hidrologice pentru captarea de
apa

2. Descrierea detaliata a
procesului de
tratare/dezinfectie. Este
prezentatd diagrama de flux si
descrierea detaliata a etapelor
de tratare .

3. Descrierea detaliata a
sistemului de distributie. Este
prezentata descrierea
detaliata , tabelara, a
sistemului de distributie,
incluzand rezervoare de
stocare, capacitate, materiale,
an punere in functiune, etc

Identificarea pericolelor

Sunt prezentate pericolele
1dentificate In fiecare etapa si a
oricdror detalii despre situatii
periculoase

Evaluarea riscurilor si
stabilirea prioritatilor

Este realizata evaluarea

probabilitatii si gravitatii

Compania Judeteana Apa Serv SA
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F o o Str. Locotenent Draghisscu, Nr. 20
Cod pogtel: 610125, Pialra Neamt, Romania
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?n_ fiecare casa www.apaserv.eu: cifice@apaserv.ey
NR. DENUMIRE COMPONENTA
CRT. | DOCUMENT DOCUMENT e e

pericolelor in fiecare etapa,
respectiv a scorului de risc, pe
baza Matricei de evaluare a
riscurilor conform Organizatiei
Mondiale a Sanatitii

Monitorizarea masurilor | Este prezentati detaliat

de control si monitorizarea masurilor de
imbunatatirea PSA control.
2 Actualizarea evaluarii | Actualizarea evaludrii
riscurilor in cadrul riscurilor se va face pe
B T L e e ..PSA- T e e _mﬁ.surﬁ .Ce-sunti‘nn.epnﬂse U R S g s E | [ T e i S WSS S

actiuni corective $i
riscurile sunt diminuate

3 Fise post pentru Fisele postului, atributii g1 | Figele postului personalului
echipa PSA responsabilitati ale din cadrul echipei PSA sunt
personalului de conducere | intocmite astfel Incét sa

s1 supraveghere asigure ca fiecare membru al
echipei PSA este constient de
propriile responsabilitati si sa
cuprinda inclusiv atributii de
comunicare in echipa. Fisele
postului personalului din
cadrul echipei PSA sunt
disponibile In cadrul
Serviciulul Resurse Umane al

Apa Serv SA
4 Program de legatura Relatia de furnizare a Accesul la informatii al
cu consumatorul serviciului de alimentare | consumatorului se face pe

cu apa catre consumator pagina web a APA SERV,
este pe baza contractuald. | telefonic, email, SMS, prin
Problemele existente In Mass Media, aplicatia
spatiul consumatorilor Facebook

sunt tinute sub control
prin intermediul
Serviciului Marketing si

Compania Judeteana Apa Serv SA Cont BRD Pistra Neams:
NRC: J27/888/2008 ROGABRDEZBOSVAATT 1562800
LAb BOIGE4EGT7 Cont Trezoredia Platra Neami
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NR. DENUMIRE COMPONENTA DETALI
CRT. | DOCUMENT DOCUMENT
Relatii cu Publicul

5 Diagramele flux ale Diagramele flux ale Planul de siguranti al apei
tuturor sistemelor de | tuturor sistemelor de pentru sistemul de
alimentare cu apa alimentare cu apa aprovizionare cu apa contine

diagramele flux din cadrul
sistemului de aprovizionare cu
apa .

6 Documente aferente APA SERV S.A. are Avand 1n vedere sistemul de
Sistemului de control | implementat un sistem de | management integrat de
al calitatii, audit, management integrat de calitate pe care 1l are

emeeeeoo - PrOCedurt standard de. |- calitate.. .. oo - - .ol implementat.si-certificat, ... ... |
operare activitatile unitatii se

desfasoara pe baza de
procedur1 aprobate si
diseminate la punctele de lucru
ale unitatii.

7 Instructiuni de Instructiuni de utilizare a | Instructiunile de utilizare a
utilizare a utilajelor, a | utilajelor, a instalatiilor si | utilajelor, a instalatiilor si
instalatiilor si echipamentelor de lucru si | echipamentelor de lucru si de
echipamentelor de de monitorizare, inclusiv a | monitorizare, inclusiv a celor
lucru si de celor de laborator de laborator, sunt disponibile
monitorizare, inclusiv la punctele de lucru.

a celor de laborator

8 Proceduri si La punctele de lucru, sunt
instructiuni de lucru disponibile in format
pentru activitatile letric, iar pe pagina de
desfasurate de la internet a APA SERV, in
captarea apel pana la | format electronic,
distributia catre procedurile si
consumatori instructiunile de lucru

pentru activitatile
desfasurate la punctele de
lucru

9 Inregistrari aferente La punctele de lucru, sunt | Exemplu: Registrul
activitatilor, disponibile registre in care
i
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Str. Locotenent Draghiescu, Nr. 20
Cod pogtal: 610125, Piatra Neamt, Romania
tel: D233 233340: fax: 0233 218937

in fiecare casa www.apaserv.eu: cificediapasery.eu
NR. | DENUMIRE COMPONENTA R
CRT. | DOCUMENT DOCUMENT e

evenimentelor, etc. de | sunt inregistrate datele
la punctele de lucru stabilite prin sarcini de
serviciu, ca de ex: volum
apa distribuit, presiune,
debit, consumuri,
evenimente, etc.

10 Programe de Programele sunt realizate | Programele includ frecventa si
monitorizare de audit | de laboratoarele DSP parametrii ce trebuie analizati
a calitatii apei Neamt. in baza in toate zonele de
. potabile contractelor incheiate aprovizionare cu apa, inclusiv
e i A s e R rapsneTy man wmmnen e semewloGalegi-eaPeee furmasara apasd -
11 Program de Programul este realizat de | Programul include frecventa s1
monitorizare Laboratorul Apa Potabila | parametrii ce trebuie analizati
operationala a calitatii | al APA SERV, Inregistrat | in toate zonele de
apei potabile la Ministerul Sanatatii aprovizionare cu apa, inclusiv
cele In care se furnizeaza api
din sursa
12 Program de analize de | Programul este realizat de | Programul include frecventa si
laborator de proces laboratorul de proces din | parametrii ce trebuie analizati
pentru an 2023 cadrul statie1 de tratare pe treptele tratarn
®
Intocmit,

Ing. Diana-Alexandra Cadere

4
Compania Judefeana Apa Serv SA Cont BRD Piatra Neamy:
NRC: J27:8082002 ROCABRDEZ808VOL 771882800
i HO153464 57 Cont Trezorena Pigtra Neami;
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ANEXA NR.2 LA PLANUL DE SIGURANTA AL APEI PENTRU SISTEMUL DE

APROVIZIONARE CU APA ROMAN

Rezumatul datelor privind calitatea apei potabile pentru ultimile 12 luni (anul 2023)

— punctele de prelevare a probelor;

—rata de conformare la valorile din legislatia in domeniu pentru fiecare parametru.
Parametrii analizati sunt conform cu Ordonanta 7/2023, pentru indicatorii previzuti la sectiunea
“Monitorizare de control”.

Roman — Repompare I

Data Punct de Parametri Unitate de CMA Rezultat
prelevare prelevare chimici masura
S L B16: (5 1 -l K 17 ¢ e it ¢ 3 el SRS - ) i R
Turbiditate NTU =<3 0,32
pH unit.pH 6,5....9,5 7,52
Conductivitate uS cm-! 2500 583
Amoniu mg/l 0,5 <0,026
Clor rezidual liber mg/l >0,1; <0,5 0,446
Cloruri mg/l 250 25,07
Suma ionilor de grade G minim 5 16,72
calciu si magneziu
Robinet Statia [—
de Clorinare |Fler pg/l 200 i
10.01.2023 | Repompare I — Azotati mg/] 50 7.20
str. Mihai .
Viteazu, Roman Azotiti mg/l 0,5 <0,016
Sulfati mg/] 250 -
Indice de mg02/1 5 0,26
permanganat
Numar colonii nr/ml AC <]
22 C
Numar colonii nr/ml AC <1
37 G
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0 0
Enterococi UFC/100ml 0 0




Culoare grade AC 0,9
Turbiditate NTU <5 0,80
pH unit.pH 6.5::.95 7,68
Conductivitate uS cm-’ 2500 567
Amoniu mg/l 0,5 <0,026
Clor rezidual liber mg/l >0,1; <0,5 0,482
Cloruri mg/] 250 22,81
Suma ionilor de grade G minim 5 16,49
Robinet Statia |calciu si magneziu
de Clorinare .
14.02.2023 | Repompare I — Hier ng/! 23 _
str. Mihai Azotati mg/1 50 6,52
Viteazu, Roman | 5, i mg/l 0,5 <0,016
Indice de mgO2/1 5 0,29
permanganat
| 7 |Numircolonii |  noml | AC <1
22°C
Numar colonii nr/ml AC <1
37 E
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0 0
Enterococi UFC/100ml 0 0
Culoare grade AC AC
Turbiditate NTU AC AC
pH unit.pH 6,5....9,5 7,65
Conductivitate uS cm-! 2500 562
Amoniu mg/l 0.5 <0,026
Clor rezidual liber mg/1 >0,1; <0,5 0,466
Cloruri mg/1 250 25,14
Suma ionilor de grade G minim 5 16,95
Robinet Statia |calciu si magneziu
de Clorinare T i 200
14.03.2023 | Repompare I — [“1€F HE :
str. Mihai Azotati mg/1 50 7,04
Vateazu, ROGN | 5ot mg/l 0,5 <0,016
Indice de mgO2/1 5 0,29

permanganat




s v m e s s ow

Numar colonii nr/ml AC <]
22°C
Numar colonii nr/ml AC <1
37 C
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0 0
Enterococi UFC/100ml 0 0
Culoare grade AC AC
Turbiditate NTU AC AC
pH unit.pH 6,5::9.5 7,58
Conductivitate uS cm-’ 2500 560
Amoniu mg/1 0,5 <0,026
Clor rezidual liber mg/l >0,1; <0,5 0,462
o _ | Cloruri mg/l | 250 - 25,77
Robinet Statia | Suma ionilor de grade G minim 5 16,94
de Clorinare |calciu si magneziu
19.04.2023 | Repomparel— [_.
str. Mihai Fier ng/l 200 <20
Viteazu, Roman | Azotati mg/1 50 5,86
Azotiti mg/l 0,5 <0,016
Indice de mgQO2/1 5 0,26
permanganat
Sulfati mg/l 250 52
Numar colonii nr/ml AC -
22°C
Numar colonii nr/ml AC -
37 C
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0 0
Enterococi UFC/100ml 0 0
Culoare grade AC AC
Turbiditate NTU AC AC
pH unit.pH 5,0...9.5 7,49
Robinet Statia | condyctivitate uS cm-! 2500 557
de Clorinare :
16.05.2023 | Repompare [ — |Amoniu mg/l 0,5 <0,026
str. Mihai Clor rezidual liber mg/I =20,1; =0.5 0,486
Viteazu, Roman :
Cloruri mg/1 250 25,70




= e s Eapsts el p A JEHwF BT

20.06.2023

Suma ionilor de grade G minim 5 16,83
calciu si magneziu
Fier ng/l 200 <20
Azotati mg/1 50 6,8
Azotiti mg/1 0,5 <0,016
Indice de mg02/1 5 0,29
permanganat
Sulfati mg/1 250 49
Numar colonii nr/ml - AC <1
22 °C
Numar colonii nr/ml AC <]
37 C
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0 0

e fAtEIOCOCL I UFC/100ml | O 0.
Culoare grade AC AC
Turbiditate NTU AC AC
pH unit.pH 6,5....9,5 7,38
Conductivitate 1S cm-! 2500 525
Amoniu mg/] 0,5 <0,026
Clor rezidual liber mg/1 >0,1; <0,5 0,492
Cloruri mg/1 250 25,49
Suma ionilor de grade G minim 5 16,49
calciu si magneziu

Robinet Statia |[_.

de Clorinare Sl Mg 200 =

Repompare I — |Azotatl mg/l 50 6,7
_str. Mihat 15, o4 me/l 0,5 <0,016
Viteazu, Roman

Indice de mgO2/1 5 0,32
permanganat
Sulfati mg/l 250 5,
Numar colonii nr/ml AC <]
22°C
Numar colonii nr/ml AC <]
37 G
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0 0

l".'




permanganat

Enterococi UFC/100ml 0 0
Culoare grade AC AC
Turbiditate NTU AC AC
pH unit.pH 6,5:...9,5 7,41
Conductivitate uS cm-! 2500 534
Amoniu mg/1 0,5 <0,026
Clor rezidual liber mg/1 >0,1; <0,5 0,468
Cloruri mg/1 - 250 24,22
Suma ionilor de grade G minim 5 16,61
Robinet Statia |calciu si magneziu
04.07.2023 R‘ii,ﬁif’;;?:'ie_ - he/l 200 i
str. Mihai Azotati mg/1 50 6,23
Viteazu, Roman | 5, mg/l 0,5 <0,016
s st v sl SNSRI o6 (i ORESPPRSERETEN U 1 (< -7/ MU VRRRUNIS  WOSIPO SUNURUR § ¢ - S
permanganat
Numar colonii nr/ml AC <1
22°C
Numar colonii nr/ml AC <]
37°C
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0 0
Enterococi UFC/100ml 0 0
Culoare grade AC AC
Turbiditate NTU AC AC
pH unit.pH B.5.... 8.5 7,39
Conductivitate uS cm-! 2500 549
Amoniu mg/l 0,5 <0,026
Clor rezidual liber mg/l >0,1; <0,5 0,491
Cloruri mg/l 250 25,14
Suma ionilor de grade G minim 5 14,83
Robinet Statia |calciu si magneziu
22.08.2023 Rcl(;{(}:;i};;l:zlie_ Fior g/l 500 ]
str. Mihai Azotatl mg/1 50 4,71
Viteazu, Roman | 5, mg/l 0,5 <0,016
Indice de mgO2/] 5 0,32




Numar colonii nr/ml AC 8
22°C
Numar colonii nr/ml AC 6
376G
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0 0
Enterococi UFC/100ml 0 0
Culoare grade AC AC
Turbiditate NTU - AC AC
pH unit.pH 6.5...95 720
Conductivitate uS cm-! 2500 534
Amoniu mg/l 0,5 <0,026
Clor rezidual liber mg/1 >0,1; <0,5 0,485
Cloruri mg/1 250 24,43
) o " |Sumaionilorde | gradeG | minim5 | 1459 |
Robinet Statia |calciu si magneziu
19.09.2023 de Clorinare Fier ng/l 200 0
Repompare I —
str. Mihai Azotati mg/] 50 5,70
Viteazu, Roman | 5, iy mg/] 0,5 <0,016
Indice de mgO2/1 5 0,32
permanganat
Sulfati mg/1 250 58
Numar colonii nr/ml AC <]
22°C
Numar colonii nr/ml AC <]
a7 G
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0 0
Enterococi UFC/100ml 0 0
Culoare grade AC AC
Turbiditate NTU AC AC
pH unit.pH 0.5.::9,5 7,48
Robinet Statia | cqndyctivitate 1S cm-! 2500 503
de Clorinare _
17.10.2023 | Repompare I — [ATONiU mg/l 0,5 <0,026
str. Mihai Clor rezidual liber mg/I >0,1; <0,5 0,483
Viteazu, Roman _
Cloruri mg/l 250 25,35




Suma ionilor de grade G minim 5 16,18
calciu si magneziu
Fier ng/l 200 <20
Azotati mg/l 50 5,30
Azotiti mg/1 0,5 <0,016
Indice de mg02/1 5 0,32
permanganat
Sulfati mg/l 250 62
Numar colonii nr/ml | AC <]
22°C
Numar colonii nr/ml AC <]
37°C
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0 0
e - -—---t-ERtereeoci--- -~ - - -UBEG/A00ml -} - - +0-- - v s ) -
Culoare grade AC AC
Turbiditate NTU AC AC
pH unit.pH 6.5....9.5 7,69
Conductivitate uS cm-? 2500 555
Amoniu mg/1 0,5 <0,026
Clor rezidual liber mg/l >0,1; <0,5 0,499
Cloruri mg/l 250 24 81
Suma ionilor de grade G minim 5 15,15
calciu si magneziu
Robinet Statia | _.
ILILZ0ES | de Clorinare Lo ng/l 200 =20
Repompare I — Azotati mg/l 50 5,30
_str. Mihat ) p ;o mg/l 0,5 <0,016
Viteazu, Roman
Indice de mg02/1 5 0,29
permanganat
Sulfati mg/I 250 51
Numar colonii nr/ml AC <]
22°C
Numar colonii nr/ml AC <]
37 C
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0 0




Enterococi UFC/100ml 0 0
Culoare grade AC AC
Turbiditate NTU AC AC
pH unit.pH 6,5....9,5 767
Conductivitate uS cm-! 2500 546
Amoniu mg/1 0,5 <0,026
Clor rezidual liber mg/l >0,1; <0,5 0,487
Cloruri mg/l - 250 24,57
Suma ionilor de grade G minim 5 15,26
calciu si magneziu
Robinet Statia |_.
P28 | deClovinare L ng/! 200 i
Repompare I — Azotati mg/I o0 5,70
_ str. Mihai Azotiti mg/1 0,5 <0,016
Viteazu, Roman
. Indicede | mgO/l | 5 0,32 ]
permanganat
Numar colonii nr/ml AC <]
22°C
Numar colonii nr/ml AC <]
37 €
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0 0
Enterococi UFC/100ml 0 0
Roman — Repompare 11
Data Punct de Parametri Unitate de CMA Rezultat
prelevare prelevare chimici masura
Culoare grade AG 1,1
Turbiditate NTU <3 0,56
pH unit.pH 6,995 1,57
Robinet Statia | condyctivitate uS cm-! 2500 638
de Clorinare _
10.01.2023 | Repompare II — |Amoniu mg/] 0,5 <0,026
str. Alexandru Clor rezidual liber mg/1 >0.1; <0,5 0,498
cel Bun, Roman
Cloruri mg/l 250 25,35




14.02.2023

Suma ionilor de grade G minim 5 16,94
calciu si magneziu
Fier ng/l 200 -
Azotatl mg/1 50 9,23
Azotiti mg/1 0,5 <0,016
Sulfati mg/l 250 -
Indice de mg02/1 5 0,32
permanganat
Numar colonii nr/ml AC <]
22 C
Numar colonii nr/ml AC <]
370
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0
- - - |Enterecoci -— ---|-UEC/100ml-} S L
Culoare grade AC 0,9
Turbiditate NTU <D 0,74
pH unit.pH B 50D 7572
Conductivitate S cm-! 2500 502
Amoniu mg/1 0,5 <0,026
Clor rezidual liber mg/l >0,1; <0,5 0,498
Cloruri mg/l 250 26,90
Suma ionilor de grade G minim 5 16,83
Robinet Statia |calciu si magneziu
de Clorinare :
Repompare II — e heg/l 200 _
str. Alexandru |Azotatl mg/l 50 8,92
cel Bun, Roman | i mg/l 0,5 <0,016
Indice de mgO2/1 B 0,29
permanganat
Numar colonii nr/ml AC <]
22 C
Numar colonii nr/ml AC <]
37 C
Bacteril coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0 0
Enterococi UFC/100ml 0 0




10.04.2023

R e e C T T T -

02.05.2023

Culoare grade AC AC
Turbiditate NTU AC AC
pH unit.pH 6,5....9,5 7,64
Conductivitate 1S cm-! 2500 622
Amoniu mg/1 0,5 <0,026
Clor rezidual liber mg/l 20,1 <0.5 0,482
Cloruri mg/l 250 25,35
Suma ionilor de grade G minim 5 17,29
Robinet Statia |calciu si magneziu
w0
str. Alexandru |Azotati mg/l 50 8,88
cel Bun, Roman Azotiti mg/l 0,5 <0,016
Indice de mgO2/1 5 0,32
permanganat
~ |Numircoloni | nvml | AC | <1
22°C
Numar colonii nr/ml AC <]
37 C
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0 0
Enterococi UFC/100ml 0 0
Culoare grade AL AC
Turbiditate NTU AC AC
pH unit.pH ;890 7;99
Conductivitate uS cm-! 2500 582
Amoniu mg/] 0,5 <0,026
Clor rezidual liber mg/l >0,1; <05 0,474
Cloruri mg/l 250 25,35
Robinet Statia |Suma ionilor de grade G minim 5 17,28
de Clorinare |calciu si magneziu
-
cel Bun, Roman | Azotati mg/l 50 10,22
Azotiti mg/l 0,5 <0,016
Indice de mgO2/1 5 0,35

permanganat




Numar colonii nr/ml AC <]
22 C
Numar colonii nr/ml AC <]
37 C
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0 0
Enterococi UFC/100ml 0 0
Culoare grade AC AC
Turbiditate NTU AC AC
pH unit.pH 0, 50D 7551
Conductivitate uS cm-! 2500 608
Amoniu mg/1 0,5 <0,026
Clor rezidual liber mg/] >0,1; <0,5 0,494
. |Clowi | mer | 2s0 | 2563 |
| Suma iO-ILI,JZJOI‘ de gr;de; G | mini.ril- .5 R 17,8:4 ]
Robinet Statia |calciu si magneziu
13.06.2023 Rg;{)(lj:;::; ﬁ _ [Fer ng/l s :
str. Alexandru |Azotatl mg/l 50 9,1
cel Bun, Roman | o, ¢ mg/l 0,5 <0,016
Indice de mgO2/1 5 0,32
permanganat
Numar colonii nr/ml AC <]
22 L.
Numar colonii nr/ml AC <]
37 C
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0 0
Enterococi UFC/100ml 0 0
Culoare grade AC AC
Turbiditate NTU AC AC
pH unit.pH 05D 102
Conductivitate uS cm-! 2500 584
Amoniu mg/l 0,5 <0,026
Clor rezidual liber mg/] >0,1; <0,5 0,494
Cloruri mg/l 250 25,21
Suma ionilor de grade G minim 5 15,67




L & AR i = H &

Robinet Statia
de Clorinare

calciu si magneziu

Fi /1 200 -
11.07.2023 | Repompare II — i HE
str. Alexandru |Azotatl mg/1 50 9,22
cel Bun, Roman | o, i mg/l 0,5 <0,016

Indice de mgQOa/1 5 0,35
permanganat
Sulfati mg/1 250 62
Numar colonii nr/ml AC <1
22°C |
Numar colonii nr/ml AC <]
37C
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0 0
Enterococi UFC/100ml 0 0

— Culoare prade .. ¢ “"AC*
Turbiditate NTU AC AC
pH unit.pH 0,5...9.5 7,66
Conductivitate uS cm-! 2500 569
Amoniu mg/1 0,5 <0,026
Clor rezidual liber mg/1 >0,1; <0,5 0,491
Cloruri mg/1 250 25,98

Robinet Statia |Suma ionilor de grade G minim 5 15,18

de Clorinare |calciu si magneziu
08.08.2023 | Repompare I1 — | _.
str. Alexandru o ne/l = _
cel Bun, Roman | Azotati mg/1 50 7,80

Azotiti mg/1 0.5 <0,016
Indice de mgO2/1 5 0,32
permanganat
Numar colonii nr/ml AC <1
22°C
Numar colonii nr/ml AC <]
37 C
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0 0
Enterococi UFC/100ml 0 0
Culoare grade AC AC




Turbiditate NTU AC AC
pH unit.pH 6,5....9,5 7,45
Conductivitate S cm-! 2500 534
Amoniu mg/1 0,5 <0,026
Robinet Statia | Clor rezidual liber mg/1 >0,1; <0,5 0,489
de Clorinare | Cloruri mg/] 250 25,07
19.09.2023 | Repompare II — " .
ste: Alpsaids Sun}a 19111101" de | grade G minim 5 15,15
T — calciu si magneziu
2
Fier ng/l 200 -
Azotati mg/1 50 8,20
Azotiti mg/l 0,5 <0,016
Indice de mgO2/1 5 0,35
permanganat
Numar colonii nr/ml AC <]
Numar colonii nr/ml AC <]
a7 G
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0 0
Enterococi UFC/100ml 0 0
Culoare grade AC AC
Turbiditate NTU AC AC
pH unit.pH 6:9:...9.5 7.7
Conductivitate uS cm-! 2500 588
Amoniu mg/l 0,5 <0,026
Robinet Statia | Clor rezidual liber mg/] >0,1; <0,5 0,494
de Clorinare T— "
07.11.2023 | Repompare II — i mg/l >0 20,20
str. Alexandru |Suma ionilor de grade G minim 5 15,72
cel Bun, Roman | calciu si magneziu
Fier ug/l 200 -
Azotati mg/] o0 5,60
Azotiti mg/] 0,5 <0,016
Indice de mgO2/1 5 0,32
permanganat
Numar colonii nr/ml AC <]

22°C




Numar colonii nr/ml AC <]
37 G
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0 0
Enterococi UFC/100ml 0 0
Culoare grade AC AC
Turbiditate NTU AC AC
pH unit.pH 6,5....9,5 7,69
Conductivitate uS cm-! 2500 576
Amoniu mg/1 0,5 <0,026
Clor rezidual liber mg/1 >0,1; <0,5 0,490
Cloruri mg/1 250 25,14
Suma ionilor de grade G minim 5 16,04
Robinet Statia |calciu si magneziu
12.12.2023 Rg;fnll(::lt‘l: - [Fier ne/ e :
str. Alexandru |Azotafl mg/1 50 8,60
cel Bun, Roman | 5, i me/l 0,5 <0,016
Indice de mgO2/1 o5 0,32
permanganat
Numar colonii nr/ml AC <1
22°C
Numar colonii nr/ml AC <1
3F &
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0 0
Enterococi UFC/100ml 0 0




Comuna Sabaoani

Data Punct de Parametri Unitate de CMA Rezultat
prelevare prelevare chimici masura
Culoare grade AC 1,1
Turbiditate NTU <5 0,41
pH unit.pH 0,3....9.5 1,02
Conductivitate uS cm-! 2500 468
Amoniu mg/I 0,5 <0,026
Clor rezidual liber mg/l >0,1; <0,5 0,412
Cloruri mg/1 250 24,64
_ ~ |Suma ionilor de grade G minim 3 16,80
Robinet Statia | -51ciy si magneziu
wiene 14032023 -4 -de Glormare -~ ———————— e Pre——
Siibioani — Jud. | Fler hg/l 250 A7
Neamt Azotati mg/] 50 7.02
Azotiti mg/l 0,5 <0,016
Sulfati mg/l 250 56
Indice de mgQO2/1 5 0,32
permanganat
Numar colonii nr/ml AC <1
22°C
Numar colonii nr/ml AC <]
37°C
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0 0
Enterococi UFC/100ml 0 0
Culoare grade AC 1,1
Turbiditate NTU <5 0,60
pH unit.pH 6.5..95 7.62
Robinet Liceul | conayctivitate 1S em:? 2500 480
Teoretic ”vasile _
21.02.2023 Alecsandri”? |Amoniu mg/l 0,5 <0,026
Sabaoani — Jud. | Clor rezidual liber mg/l >0,1; <0,5 0,307
Neamt _
‘ Cloruri mg/I 250 25,74
Suma ionilor de orade G minim 5 15,15
d calciu si magneziu




Fier ng/l 200 <20
Azotati mg/l 50 6,44
Azotiti mg/1 (.5 <0,016
Indice de mgQO>/1 5 0,29
permanganat
Numar colonii nr/ml AC -
22 (S
Numar colonii nr/ml AC -
37 C
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0 0
Enterococi UFC/100ml 0 0
Culoare grade AC AC
Turbiditate NTU AC AC

: ~pH unitpH — | 06,50..9,5 - 75650
Conductivitate uS cm-! 2500 495
Amoniu mg/] 0,5 <0,026
Clor rezidual liber mg/] >0.1; <0,5 0,427
Cloruri mg/] 250 24,78
Suma ionilor de grade G minim 5 17,05

Robinet Statia |calciu si magneziu
14.03.2023 S;beﬁgsl::;lfz?;:d. R hg/l 2 34
Neamt Azotati mg/1 50 7,16

Azotiti mg/] 0.5 <0,016
Indice de mgQOa/] 5 0,32
permanganat
Sulfati mg/l 250 63
Numar colonii nr/ml AC <]
22°C
Numar colonii nr/ml AC <]
37 C
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0 0
Enterococi UFC/100ml 0 0
Culoare grade AC AC
Turbiditate NTU AC AC




pH unit.pH 6,5....9.5 7,78
Conductivitate uS cm-! 2500 520
Amoniu mg/] 0.5 <0,026
Clor rezidual liber mg/1 =017 <0.5 0,294
Cloruri mg/l 250 28,10
Suma ionilor de grade G minim 3 15,82
”ﬁ?}?‘iel:: }:::;L calciu si magneziu
10.04.2023 | Alecsandri® |f 1T hg/l . 200 i
Sabaoani — Jud. | Azotati mg/] 50 6,96
L B mg/l 0,5 <0.016
Indice de mgO2/1 5 0,35
permanganat
Numar colonii nr/ml AC -
22°C
SRR S —~ R aEm T Rl T R
37 C
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0 0
Enterococi UFC/100ml 0 0
Culoare grade AC AC
Turbiditate NTU AC AC
pH unit.pH 6,5....9.5 7,49
Conductivitate uS cm-! 2500 490
Amoniu mg/l 0,5 <0,026
Clor rezidual liber mg/I >0 1> <05 0,448
. Cloruri mg/I 250 25,42
Suma ionilor de grade G minim 5 14,97
Robinet Statia |calciu si magneziu
13.06.2023 S;;ﬁ(j:l?l?f?:d. oler hel =l B
Neamt Azotati mg/I 50 6,82
Azotiti mg/I 0,5 <0,016
Indice de mgO2/] 5 0,35
permanganat
Sulfati mg/] 250 67
Numar colonii nr/ml AC <]

22 C




Numar colonii nr/ml AC <]
37°C
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0 0
Enterococi UFC/100ml 0 0
Culoare grade AC AC
Turbiditate NTU AC AC
pH unit.pH 6,5....9,5 7,41
Conductivitate uS cm-! 2500 470
Amoniu mg/l 0,5 <0,026
Clor rezidual liber mg/l >0,1; <0.,5 0,186
Cloruri mg/1 250 27,25
Suma ionilor de orade G minim 5 16,38
Robinet Liceul |calciu si magneziu
S ok | Teor,etitﬂvasile..._,_; e R T e R T YR T o aw A e w i e ® % Ejs = rm s e e i o i
27.06.2023 | Alecsandri? | o he/l 200 bl
Sabaoani — Jud. | Azotati mg/1 50 7,22
Neamt Azotiti mg/l 0,5 <0,016
Indice de mgO2/] 5 0,35
permanganat
Numar colonii nr/ml AC -
22°C
Numar colonii nr/ml AC -
a7
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0 0
Enterococi UFC/100ml 0 0
Culoare grade AC AC
Turbiditate NTU AC AC
pH unit.pH 6,5....9.5 7.49
Conductivitate uS cm-! 2500 480
Amoniu mg/l 0,5 <0,026
Robinet Statia |Clor rezidual liber mg/] >0,1; <0,5 0,458
25.07.2023 de Clorinare ] _ ”
Sibioani — Jud. | Clorur mg/] 250 23,71
Neamt Suma ionilor de grade G minim 5 15,60
calciu si magneziu
d Fier ng/l 200 28




e e s T IR AR

Azotati mg/l 50 7,12
Azotiti mg/l 0.5 <0,016
Indice de mgO-/1 5 0,32
permanganat
Sulfati mg/l 250 63
Numar colonii nr/ml AC <]
22°C
Numar colonii nr/ml AC <]
37 C |
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0 0
Enterococi UFC/100ml 0 0
Culoare grade AC AC
Turbiditate NTU AC AC
Conductivitate 1S cm-! 2500 476
Amoniu mg/l 0,5 <0,026
Robinet Liceul |Clor rezidual liber mg/l >0.1: <05 0,155
Teoretic ’vasile _
22.08.2023 Alecsandri” Cloruri mg/l 250 26,12
Sabaoani — Jud. | Suma ionilor de grade G minim 5 15,46
Neamt calciu s1 magneziu
Fier ng/l 200 <20
Azotati mg/I 50 7,12
Azotiti mg/1 0,5 <0,016
Indice de mgQO2/1 5 0,32
permanganat
Numar colonii nr/ml AC -
22°C
Numar colonii nr/ml AC =
37 C
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0 0
Enterococi UFC/100ml 0 0
Culoare orade AC AC
Turbiditate NTU AC AC
i pH unit.pH 6,5....9.5 7.84




Conductivitate uS cm-! 2500 470
Amoniu mg/1 0,5 <0,026
Clor rezidual liber mg/l >0,1; <0,5 0,478
Robinet Statia | )¢y mg/I 250 25,98
de Clorinare =—
26.09.2023 | Siibioani— Jud. | Suma ionilor de grade G minim 3 15,82
Neamt calciu si magneziu
Fier ng/l 200 30
Azotati mg/] 50 7,60
Azotiti mg/l 0,5 <0,016
Indice de mgO2/] 5 0,35
permanganat
Sulfati mg/I 250 65
Numar colonii nr/ml AC <]
22°C
" "Numdr colomii™ T nr/ml -~ ACTT -
37°C
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0 0
Enterococi UFC/100ml 0 0
Culoare orade AC AC
Turbiditate NTU AC AC
pH unit.pH 6,5....9,5 7,75
Conductivitate S cm-! 2500 479
Amoniu mg/] 0,5 <0,026
Clor rezidual liber mg/] >0,1; <0.,5 0,229
Cloruri mg/l 250 26,12
Suma ionilor de grade G minim 5 14,08
Robinet Liceul |calciu si magneziu
Teoretic ?vasile |_.
03.10.2023 Alecsandri” il a =i =
Sabaoani — Jud. | Azotati mg/l 50 6,80
Neamt Azotiti mg/I 0,5 <0,016
Indice de mgO2/1 5 0,29
permanganat
Numar colonii nr/ml AC -
2270
Numar colonii nr/ml AC -




37 C

Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0 0
Enterococi UFC/100ml 0 0
Culoare grade AC AC
Turbiditate NTU AC AC
pH unit.pH 6.5....9.5 7,79
Conductivitate uS cm-! 2500 474
Amoniu mg/] 0,5 <0,026
Clor rezidual liber mg/1 >0,1; <0,5 0,470
Robinet Statia Cloruri mg/1 250 25,84
07.11.2023 de Clorinare |Suma ionilor de grade G minim 5 14,84
Sabaoani — Jud. | calciu si magneziu
NI .. T A T I T
Azotati mg/1 50 6,70
Azotiti mg/] 0,5 <0,016
Indice de mgO2/1 5 0,35
permanganat
Sulfati mg/] 250 62
Numar colonii nr/ml AC <]
22°C
Numar colonii nr/ml AC <1
37C
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0 0
Enterococi UFC/100ml 0 0
Culoare orade AC AC
Turbiditate NTU AC AC
pH unit.pH 6.5.:.95 7,71
Robinet Liceul |qnqyctivitate uS cm-! 2500 477
Teoretic ”vasile _ -
12.12.2023 | Alecsandri”? |Amoniu mg/l 0,5 <0,026
Sabaoani — Jud. | Clor rezidual liber mg/I >0,1; <0,5 0,213
Neamt _
’ Cloruri mg/1 250 24,98
Suma ionilor de grade G minim 5 15,71

calciu si magneziu




e s B S e s w masElm s

Fier ng/l 200 <20
Azotati mg/l 50 7,10
Azotiti mg/] 0,5 <0,016
Indice de mgO2/] 5 0,35
permanganat

Numar colonii nr/ml AC -
292°C;

Numar colonii nr/ml AC -
37°C '

Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0
Escherichia coli UFC/100ml 0 0
Enterococi UFC/100ml 0 0
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